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前言

为了帮助造价工作者进一步加深对国家最新颁布的《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的了解和应用，快速提高造价工作者的实际操作水平，我们特组织编写了此书。

本书依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）和《全国统一建筑工程基础定额》编写，采用规则—图形—算量的形式，以实例阐述各分项工程的工程量计算方法，同时对一些题中的疑难点加有“注”，进一步解释说明，目的是帮助造价工作人员解决实际操作问题，提高工作效率。在每章的最后一节是关于该章清单工程量和定额工程量计算规则的汇总，汇总包括有相似点和易错点，方便读者快速查阅学习。

本书与同类书相比，其显著特点是：

（1）新。即捕捉《通用安装工程工程量计算规范》的最新信息，对新规范出现的新情况、新问题加以分析，使实践工作者能及时了解新规范的最新动态，跟上实际操作步伐。

（2）精。即囊括了建筑工程里所有重要项目，以实例的形式系统地列举出来，加深对建筑工程工程量计算规则的理解。

（3）实际操作性强。即主要以实例说明实际操作中的有关问题及解决方法，便于提高读者的实际操作水平。

本书在编写过程中得到了许多同行的支持与帮助，在此表示感谢。由于编者水平有限和时间的限制，书中难免有错误和不妥之处，望广大读者批评指正。如有疑问，请登录www.gclqd.com（工程量清单计价网）或www.jbjsys.com（基本建设预算网）或www.jbjszj.com（基本建设造价网）或www.gczjy.com（工程造价员网校）或发邮件至zz6219@163.com或dlwhgs@tom.com与编者联系。
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第1章 给水排水、采暖、燃气管道及 管道支架制作安装



1
 .1
 总说明

本章的主要内容是给水排水、采暖管道的工程量计算。给水排水、采暖管道包括镀锌钢管、钢管、承插铸铁管、柔性抗震铁管、塑料管、橡胶连接管、塑料复合管、不锈钢管、铜管、承插缸瓦管、承插陶土管等。采用清单工程量和定额工程量计算规则对照、清单工程量计算与定额工程量计算对照的形式，对给水排水、采暖的各种管道的工程量计算加以解释说明。

工程量计算的依据均为现行的国家最新标准规范。清单工程量的计算依据为《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）；定额工程量的计算依据为《全国统一安装工程预算工程量计算规则》（GYDGZ
 -201-2000）。

为了使读者更好地学习，部分题的后面加有“注释”，对其中的重点、难点加以解释。另外，本章的最后一节还将清单工程量计算规则和定额工程量计算规则的相似点和不同之处进行汇总，方便读者学习。


1
 .2
 镀锌钢管、
 管道


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



【
 例1】
 如图1-1所示为一段管路，采用镀锌钢管给水，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

镀锌钢管DN
 15mm：

0.8m（从位置0到位置1处）+2.5m（从位置1到位置2处）=3.3m；

镀锌钢管DN
 25mm：
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图1-1 某管路示意图 单位：m

3.0m（从位置2到位置3处），其清单工程量见表1-1。

表1
 -1
 清单工程量计算表
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2.定额工程量

定额工程量计算见表1-2。

表1
 -2
 定额工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



【
 例2】
 如图1-2所示为室内给水镀锌钢管，规格型号有DN
 32、DN
 25，连接方式为锌镀钢管螺纹连接。试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

①DN
 32：1.0m（给水立管楼层以上部分）+2.0m（给水横支管长度）=3.0m

②DN
 25：1.6m（接水龙头的支管长度）

③刷防锈漆一遍，银粉漆两遍。
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图1-2 镀锌钢管

其工程量计算：3.14×（3.0×0.042+1.6×0.034）m2
 =0.57m2


【注释】3.0为DN
 32的长，0.042为查表所得，1.6为DN
 25的长，0.034为查表所得。

水龙头 2个

清单工程量计算见表1-3。

表1
 -3
 清单工程量计算表
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2.定额工程量

项目：镀锌钢管DN
 32 单位：10m 数目：0.3

定额编号8-90，基价：86.16元；其中人工费51.08元，材料费34.05元，机械费1.03元

项目：镀锌钢管DN
 25 单位：10m 数目：0.16

定额编号8-89，基价：83.51元；其中人工费51.08元，材料费31.40元，机械费1.03元

项目：水龙头 单位：10个 数目：0.2

定额编号8-440，基价：9.57元；其中人工费8.59元，材料费0.98元，机械费0.00元

项目：刷漆 单位：10m2
 数目：0.057

刷防锈漆一遍，定额编号11-53，基价：7.4元；其中人工费6.27元，材料费1.13元

刷银粉漆一遍，定额编号11-56，基价：11.31元；其中人工费6.50元，材料费4.81元

刷银粉漆第二遍，定额编号11-57，基价：10.64元；其中人工费6.27元，材料费4.37元


【
 例3】
 如图1-3所示为室内一给水系统图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道工程量：


DN
 32：[1.5（室内外管道界线）+0.3（砖墙厚度）+0.3（室内立管中心线至内墙皮之间的距离）+0.8（室内埋地部分高度）+0.5（室内明装部分长度）]m=3.4m


DN
 25：（1.2+0.6）m=1.8m（详见系统图）

【注释】 （1.2+0.6）为DN
 25阀门处至顶端的竖直长度。


DN
 15：（0.7×3+0.6×3+0.6×3）m

=5.7m

【注释】 0.7×3为水平部分3段0.7m管的总长度。0.6×3为3段长为0.6m分支水平管的总长度。0.6×3为三段竖直弯下部分的总长度。
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图1-3 室内某给水系统图

（2）管道附件：

截止阀DN
 32 1个 DN
 15 3个

（3）管道套管：


DN
 32 选用DN
 40 镀锌铁皮套管 2个

2.清单工程量

（1）管道工程量：


DN
 32 3.4m DN
 25 1.8m


DN
 15 5.7m （2）管道附件：

螺纹阀 DN
 32 1个


DN
 15 3个

清单工程量计算见表1-4。

表1-4
 清单工程量计算表
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【
 例4】
 如图1-4所示，某室外供热管道中有DN
 150镀锌钢管一段，起止总长度为100m，管道中设置方形伸缩器一个，臂长1.2m，该管道刷沥青漆两遍，珍珠岩瓦保温，保温层厚度为50mm，试计算该段管道安装的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-8.jpg]


图1-4 方形伸缩器示意图


【
 解】
 根据《<全国统一安装工程预算定额>解释汇编》规定：方形伸缩器制作安装以个为单位计算，伸缩器两臂应按其臂长的两倍，并入不同直径管道延长米内。套筒式伸缩器安装以个为单位计算，所占管道长度不扣除。因此，本题管道安装工程由两部分组成。

1.定额工程量

供水管的长度：L
 1
 =100m，伸缩器两臂的增加长度L
 2
 =1.2×2m=2.4m，则室外供热管道的安装工程量为L
 =L
 1
 +L
 2
 =102.4m

2.清单工程量

清单工程量计算见表1-5。

表1-5
 分部分项工程量清单表
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项目编码：031001001 项目名称：钢管



【
 例5】
 如图1-5所示，某工程DN
 150管需作保温，管道总长为100m，用细玻璃棉壳保温，外缠玻璃布保护层，其中保温层厚度δ
 1
 =60mm，保护层厚度δ
 2
 =10mm。试计算其工程量。


【
 解】
 1.管道保温工程计算


V
 =π×（D
 +1.
 033δ
 1
 ）×1.
 033δ
 ×L


式中 D
 ——直径（m）；

1.033——调整系数；


δ
 ——绝热层厚度；


L
 ——管道长（m）。


V
 =π×（0.15+1.033×0.06）×1.033×0.06×100m3
 =4.13m3


【注释】 0.15为管道直径，0.06为保温层厚度，100为管道长度。

2.管道保护层工程量计算


S
 =π×（D
 +2.
 1δ
 2
 +0.
 0082）×L


式中 2.1——调整系数；


δ
 2
 ——保护层厚度。

其他字符同上。


S
 =3.14×（0.27+2.1×0.01+0.0082）×100m2


=117.12m2


【注释】 0.27为管道直径，2.1为调整系数，0.01为保护层厚度，0.0082为捆扎线直径或钢带厚，100为管道长度。

项目编码：031001002
 项目名称：
 钢管


【
 例6】
 某管道长1300m，DN
 100mm，用岩棉管壳保温，外缠玻璃布保护层，保温层厚度为60mm，保护壳厚度为δ
 =10mm，如图1-6所示，试计算该管道保温工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-10.jpg]


图1-5 管道保温示意图


【
 解】
 定额工程量：

该钢管DN
 =100mm，焊接，室外工程，岩棉管壳保温，δ
 =60mm，外缠玻璃丝布保护层，δ
 =10mm，外刷两遍沥青漆。

1.管道保温工程量


V
 =π×（D
 +1.
 033δ
 ）×1.
 033δ
 ×L


2.保护壳工程量


S
 =π×（D
 +2.
 1δ
 +0.
 0082）×L


式中 D
 ——外直径（m）；

1.033、2.1——调整系数；

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-11.jpg]


图1-6 某管道保温示意图


δ
 ——绝热层厚度（m）；


L
 ——设备简体或管道长（m）；

0.0082——捆扎线直径或钢带厚（m）。


V
 =3.14×（0.114+1.033×0.06）×1.033×0.06×1300m3
 =44.52m3


【注释】 0.114为管道外径，1.033为调整系数，0.06为绝热层的厚度，1300为管道长度。


S
 =3.14×（0.114+2.1×0.01+0.0082）×1300m2
 =584.54m2


【注释】 0.114为管道外径，2.1为调整系数，0.01为绝热层厚度，0.0082为捆扎线直径或钢带厚。

3.灰面、布面刷漆工程量

刷第一遍沥青漆工程量S
 1
 =584.54m2


刷第二遍沥青漆工程量S
 2
 =584.54m2


刷漆工程量为：S
 =S
 1
 +S
 2
 =（584.54+584.54）m2
 =1169.08m2


1
 .3
 承插铸铁管、
 柔性抗震铸铁管


项目编码：031001005 项目名称：铸铁管



【
 例7】
 如图1-7所示为某饭店顶层盥洗室排水系统图。排水管道采用承插铸铁管，石棉水泥接口，排水系统设伸顶通气管，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-12.jpg]


图1-7 某饭店顶层盥洗室排水系统图


【
 解】
 1.定额工程量

（1）承插铸铁管DN
 100 立管部分：

[16.0-15.7+（19.0-16.0）+（19.7-19.0）]m（详见系统图）=4m

【注释】 （16-15.7）为DN
 100下部立管处的高度，（19-16）为中间部分立管的高度，（19.7-19）为顶端处立管的高度。

水平部分：（1.7+1.5+0.5+0.8×6）m=8.5m

【注释】 1.7为DN
 100向右分支的水平管长，1.5为向左分支的水平管长，0.5为左侧分支拐弯处之洗手盆立管的长度，0.8×6中有5段长为0.8m的管长，皆为洗手盆立管间的长度，有一段长0.8m的管长为右侧分支拐角处至右侧第一个洗手盆立管的长度。

（2）DN
 75 承插铸铁管：

（16.2-15.7）×7m=3.5m

【注释】 16.2为铸铁管的顶标高，15.7为铸铁管的底标高，7为铸铁管的根数。

（3）套管工程量


DN
 80（DN
 75的套管） 7个


DN
 125（DN
 100的套管） 2个

2.清单工程量

承插铸铁管 DN
 100 12.5m


DN
 75 3.5m

说明：镀锌铁皮套管制作是以“个”为计量单位的；套管的安装已包括在管道安装清单内，不再另外计算其工程量。套管的直径一般较其穿越管道本身的公称直径大1～2级。

清单工程量计算见表1-6。

表1-6
 清单工程量计算表
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项目编码：031001005 项目名称：铸铁管



【
 例8】
 某建筑的屋顶雨水排水系统如图1-8、图1-9所示，图1-8为屋顶雨水排水平面图，图1-9为1-1剖面图，该建筑采用天沟外排水系统排水，排水管用承插铸铁管，三个排水系统相同，形式均与1-1剖面图一样，试计算雨水排水管的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-14.jpg]


图1-8 某建筑屋顶雨水排水管道平面图


【
 解】
 1.定额工程量

承插铸铁雨水排水管 DN
 150

定额编号8-160，计量单位：10m

[9.5-9.0（室内立管的长度，详见1-1剖面图）+1.0（室内外立管的连接段长度）+9.0（室外立管长度）+0-（-0.8）（埋地部分立管长度）+1.7（埋地部分水平管长度）]m=13m

2.清单工程量

承插铸铁管 13m

说明：天沟外排水系统由天沟、雨水斗和排水立管组成。立管连接雨水斗并沿外墙布置，雨水先汇集到天沟，再沿天沟流入雨水斗，经立管排出。定额中雨水管另有铸铁编号，若采用其他管材，可参考室内相应排水管道定额项目。

清单工程量计算见表1-7。

表1-7
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-15.jpg]
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图1-9 1-1剖面图（单位：m）


项目编码：031001005 项目名称：铸铁管



项目编码：031004003 项目名称：洗手盆



项目编码：031004006 项目名称：大便器



【
 例9】
 某女卫生间给水排水管道安装平面图如图1-10所示，系统图如图1-11所示，给水管管材采用给水承插铸铁管，石棉水泥接口，管道外刷面漆两遍，对管道进行消毒冲洗，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装工程量：


DN
 70（埋地水平部分）

[1.5（室内外管线分界点）+0.3]m=1.8

【注释】 1.5为墙外管道的长度，0.3为穿墙管道的长度。

埋地立管部分0.4m

明装立管部分1m


DN
 65（立管）0.9m


DN
 50（立管）1.1m


DN
 32（大便器侧）：[0.9-0.3（DN
 65立管中心距内墙皮的距离）-0.065/2（DN
 65立管管径的一半）+0.9×2（两个大便器中心的间距）+0.9-0.3（脚踏式冲洗阀到大便器外边缘的距离）]m=2.97m


DN
 32（墩布池一侧）：[3.5-0.37（外墙厚度）-0.04（DN
 50立管中心距内墙皮之间的距离）]-0.05/2-0.03（DN
 32管中心距内墙皮的距离）m=3.18m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-17.jpg]


图1-10 某女卫生间给水排水管道布置平面图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-18.jpg]


图1-11 某女卫生间给水管道布置系统图


DN
 25（盥洗槽）：[0.7（详见平面图）+0.3+0.24（内墙厚度）+0.3（DN
 65立管距内墙皮的距离）]m=1.54m


DN
 25（大便器支管）：1.0×4m=4m（给水水平管与支管交点处至阀门之间的距离）


DN
 25管长总计：（1.54+4）m=5.54m


DN
 20（盥洗槽）：（0.7+0.23）m=0.93m


DN
 20（墩布池侧）：[3.0-1.0+1.0（水平管总计）]m=3m


DN
 20管长总计：3.93m


DN
 15：2m（墩布池给水支管与干管交点处和阀门之间距离总计）

（2）管道附件：

截止阀 DN
 32 2个


DN
 25 1个


DN
 20 1个

大便器 4套

高位水箱 4个

墩布池 1组

（3）管道冲洗，消毒

①生活给水管一般用漂白粉消毒，用量一般按每升水中含25mg游离氯来计算，漂白粉以含有的有效氯25%计算。

也即漂白粉用量公式为[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-19.jpg]


也就是说每立方米的消毒用水量需0.1kg漂白粉，再加上损耗，则需要0.105kg/m3
 。

②消毒用水量公式为Q
 =WL


[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-20.jpg]
 为管子横断面积，D
 为管内径（m），L
 为管长（m）。


DN
 70 消毒用水量Q
 =0.012m3



DN
 65 消毒用水量Q
 =0.002m3



DN
 50 消毒用水量Q
 =0.002m3



DN
 32 消毒用水量Q
 =0.005m3



DN
 25 消毒用水量Q
 =0.003m3



DN
 20 消毒用水量Q
 =0.001m3



DN
 15 消毒用水量Q
 =0.0004m3


总共所需消毒水量Q
 =0.0254m3


则漂白粉用量为：0.105kg/m3
 ×0.0254m3
 =0.0027kg

③冲洗用水量

冲洗水量常用数据：冲洗流速v
 =2m/s，冲洗时间t
 =30min=1800s（含预先冲洗和消毒后的冲洗时间），则公式[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-21.jpg]



DN
 70 冲洗用水量Q
 =4.33m3



DN
 65 冲洗用水量Q
 =13.27m3



DN
 50 冲洗用水量Q
 =6.45m3



DN
 32 冲洗用水量Q
 =0.47m3



DN
 25 冲洗用水量Q
 =0.27m3



DN
 20 冲洗用水量Q
 =0.29m3



DN
 15 冲洗用水量Q
 =0.32m3


则冲洗总用水量：Q
 =（4.32+13.27+6.45+0.47+0.27+0.29+0.32）m3
 =25.39m3


以上消毒与冲洗用水量之和：Q
 =（0.0254+25.39）m3
 =25.42m3


2.清单工程量

清单工程量计算见表1-8。

表1-8
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-22.jpg]



项目编码：031001005 项目名称：承插铸铁管



【
 例10】
 如图1-12所示为某住宅排水系统图，排水立管采用承插铸铁管，规格为DN
 100，分三层，横管、出户管为铸铁管法兰连接，规格DN
 100、DN
 150。试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

①DN
 100承插铸铁管：

[1.2m（伸顶通气长度）+3.0m×2（通气长度底部至

底标高的长度）+1.0m（立管埋深）]×2=16.4m

②DN
 100法兰接口铸铁管：4.2m（埋地横管）


DN
 150法兰接口铸铁管：6.0m（排水出户管）

③伸顶通气帽：2个

④套管：DN
 100 6个


DN
 150 1个

⑤承插铸铁管需刷沥青油两遍：

其面积 3.14×16.4×0.11m=5.66m2


清单工程量计算见表1-9。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-23.jpg]


图1-12 排水用承插铸铁管系统图

表1
 -9
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-24.jpg]


2.定额工程量

分项项目：DN
 100承插铸铁管，计量单位：10m，数目：1.66；

定额编号8-146，基价：357.39元；其中人工费80.34元，材料费277.05元

分项项目：DN
 100法兰接口铸铁管，计量单位：10m，数目：0.42；

定额编号8-146，基价：357.39元；其中人工费80.34元，材料费277.05元

分项项目：DN
 150法兰接口铸铁管，计量单位：10m，数目：0.60；

定额编号8-147，基价：329.18元；其中人工费85.22元，材料费243.96元

分项项目：通气帽，计量单位：个，数目：2

分项项目：DN
 100套管，计量单位：个，数目：6；

定额编号8-175，基价：4.34元；其中人工费2.09元，材料费2.25元

分项项目：DN
 150套管，计量单位：个，数目：1；

定额编号8-177，基价：5.30元；其中人工费2.55元，材料费2.75元

分项项目：刷沥青油，计量单位：10m2
 ，数目：0.573；

刷沥青油第一遍，定额编号11-202，基价：9.90元；其中人工费8.36元，材料费1.54元

刷沥青油第二遍，定额编号11-203，基价：9.50元；其中人工费8.13元，材料费1.37元


【
 例11】
 如图1-13所示，此图为某住宅排水系统图，排水立管1根，为承插铸铁管，横支管也采用承插铸铁管。试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

①DN
 100承插铸铁管：

3.0m×4（四层到一层）+0.9m（伸顶高度）+1.1m（立管

埋地深度）=14m

②承插铸管DN
 75：

2.6m（排水横支管）×4=14.4m

③刷油：承插铸铁管立管、横支管，需刷沥青油。

其工程量：3.14×（0.11×14+0.085×14.4）m2
 =8.68m2


【注释】 0.11为DN
 100的管道外径，14为管道长度，0.085为DN
 75的管道外径，14.4为管道长度。

2.定额工程量

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-25.jpg]


图1-13 某住宅排水系统图

项目：承插铸铁管DN
 100，计量单位：10m，数目：1.4

定额编号8-146，基价：357.34元；其中人工费80.34元，材料费277.05元

项目：承插铸铁管DN
 75，计量单位：10m，数目：1.44

定额编号8-145，基价：249.18元；其中人工费62.23元，材料费186.95元

项目：刷油，计量单位：10m2
 ，数目：0.868

刷沥青油第一遍，定额编号11-202，基价：9.90元；其中人工费8.36元，材料费1.54元

刷沥青油第二遍，定额编号11-203，基价：9.50元；其中人工费8.13元，材料费1.37元


1
 .4
 其他管道


项目编码：031001006 项目名称：塑料管



【
 例12】
 如图1-14所示为某两层住宅给水系统图，立管、支管均采用塑料管PVC管，给水设备有3个水龙头，一个自闭式冲洗阀。试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量


DN
 32：5.8m（节点1至节点2的长度）


DN
 25：2.6m（节点2至节点4的长度）×2=5.2m


DN
 20：1.5m（节点2至节点3的长度）×2=3m

清单工程量计算见表1-10。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-26.jpg]


图1-14 塑料管给水管道

表1
 -10
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-27.jpg]


2.定额工程量

定额工程量计算见表1-11。

表1
 -11
 定额工程量计算表
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项目编码：031001006 项目名称：UPVC塑料管



【
 例13】
 某住宅楼工程采用UPVC塑料管作为给水管材，给水系统图如图1-15所示，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-29.jpg]


图1-15 给水系统图


【
 解】
 1.清单工程量

UPVC塑料管


DN
 20mm：1.2m（从洗脸盆水嘴到大便器节点处）×3层=3.6m


DN
 25mm：[0.5m（从大便器节点到淋浴器节点处）+0.5m（从淋浴器节点到浴盆水龙头处）+1.8m（从浴盆水嘴到污水盆水嘴处）]×3m=（0.5+0.5+1.8）×3m=8.4m


DN
 32mm：1.7m（从污水盆水嘴处到支管与竖管带节点处）×3+3.0m（从二层支管处到三层支管处竖管）=8.1m


DN
 50mm：3.0m（从一层支管到二层支管处竖管）=3.0m


DN
 75mm：1.0m（地面到第一个支管处的竖管）+1.2m（埋地竖管部分）+3.5m（埋地穿过卫生间部分）+4m（出户部分）=9.7m

清单工程量计算见表1-12。

表1
 -12
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-30.jpg]


2.定额工程量

定额工程量计算见表1-13。

表1
 -13
 定额工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-31.jpg]



DN
 20定额编号6-273，基价：14.19元；其中人工费11.12元，材料费（不含主材费）0.42元，机械费2.65元


DN
 25定额编号6-274，基价：15.62元；其中人工费11.91元，材料费（不含主材费）0.47元，机械费3.24元


DN
 32定额编号6-275，基价：17.70元；其中人工费13.03元，材料费（不含主材费）0.55元，机械费4.12元


DN
 50定额编号6-277，基价：28.12元；其中人工费19.76元，材料费（不含主材费）1.83元，机械费6.53元


DN
 75定额编号6-278，基价：39.60元；其中人工费26.73元，材料费（不含主材费）2.79元，机械费10.08元


项目编码：031001006 项目名称：塑料管（PE
 -X）



【
 例14】
 某住宅楼采用低温地板采暖系统，室内敷设管道均为交联聚乙烯管PE-X，管外径为20mm，内径为16mm，即De16×2，其中某一房间的敷设情况如图1-16所示，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

塑料管（PE-X）De16×2：

项目编码：031001006，计量单位：m，[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-32.jpg]


2.定额工程量

塑料管（PE-X）De16×2：

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-33.jpg]


图1-16 某房间管道布置图

说明：图中a接至分水器，b接至集水器。

定额编号：6-273，计量单位：10m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-34.jpg]
 ，基价：14.19元；其中人工费11.12元，材料费0.42元，机械费2.65元


1
 .5
 管道支架制作安装


项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



【
 例15】
 如图1-17所示为一管道支架示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-35.jpg]


图1-17 单管托架示意图

a）立面图 b）平面图


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道支架制作安装，单位：100kg，数量：0.16

（2）型钢，单位：100kg，数量：15.7（非定额）

（3）支架手除轻锈，单位：100kg，数量：0.16

（4）支架刷红丹防锈漆第一遍，单位：100kg，数量：0.16

（5）刷银粉漆第一遍，单位：100kg，数量：0.16

（6）刷银粉漆第二遍，单位：100kg，数量：0.16

2.清单工程量

管道支架制作安装，单位：kg，数量：16

清单工程量计算见表1-14。

表1-14
 清单工程量计算表
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项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



【
 例16】
 某采暖系统供水总立管如图1-18所示，每层距地面1.8m处均安装立管管卡，试计算立管管卡工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

立管支架 项目编码：031002001，计量单位：kg

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-37.jpg]


2.定额工程量


DN
 100管道支架制作安装

定额编号：8-178，计量单位：kg

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-38.jpg]


基价：654.69元；其中人工费235.45元，材料费194.98元，机械费224.26元

注：立管管卡安装，层高≤5m每层安装一个，位置距地面1.8m；层高大于5m时每层安装两个，位置匀称安装。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-39.jpg]


图1-18 采暖供水总立管示意图


项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



【
 例17】
 某采暖系统顶层供水干管图如图1-18所示，管道固定支架布置如图1-19所示，试计算该图示固定支架与滑动支架的支架工程量（支架经人工除锈后刷防锈漆两遍，银粉漆两遍）。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-40.jpg]


图1-19 顶层采暖平面图


【
 解】
 1.清单工程量

管道支架制作与安装

项目编码：031002001，计量单位：kg

（1）固定支架：供水干管DN
 80 固定支架：1（如图1-19示）

供水干管DN
 70 固定支架：1（如图1-19示）

供水干管DN
 50 固定支架：2（如图1-19示）

供水干管DN
 20 固定支架：1（如图1-19示）

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-41.jpg]


（2）滑动支架：

供水干管DN
 80滑动支架，干管长度为[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-42.jpg]
 [image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-43.jpg]



DN
 80干管不保温支架最大间距为5m，故支架个数[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-44.jpg]


供水干管DN
 70滑动支架干管长度6.0×2+10.0-0.5（横干管距墙面距离）+0.2=21.7m


DN
 70干管不保温支架最大间距为5m，故支架个数2[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-45.jpg]


供水干管DN
 50滑动支架干管长度6.0×2+5.0+10.0-0.5×3-0.2=25.3m

供水干管DN
 50不保温支架最大间距为4m，故支架个数[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-46.jpg]


供水干管DN
 40滑动支架干管长度为6.0m。


DN
 40干管不保温支架最大间距为3m，故支架个数[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-47.jpg]


供水DN
 32滑动支架干管长度为6.0×2=12


DN
 32干管不保温支架最大间距为3m，故支架个数[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-48.jpg]


供水干管DN
 20滑动支架干管长度为6.0+3.0-0.5=8.5


DN
 20干管不保温支架最大间距为2.5m，故支架个数：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-49.jpg]


工程量：[4×1.128（DN
 80不保温管单个滑动支架重量）+4×1.078+6×0.705+2×0.634+4×0.634+3×0.416）/1（计量单位）=18.10

（3）支架工程量：7.679+18.106=25.79

2.定额工程量

管道支架制作与安装 定额编号：8-178，计量单位：100kg

（1）固定支架：供水干管DN
 80 固定支架：1个

供水干管DN
 70 固定支架：1个

供水干管DN
 50 固定支架：2个
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滑动支架：供水干管DN
 80 滑动支架：4个

供水干管DN
 70 滑动支架：4个

供水干管DN
 50 滑动支架：6个

供水干管DN
 40 滑动支架：2个
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支架工程量为0.0717+0.14322=0.21492

基价：654.69元；其中人工费235.45元，材料费194.98元，机械费224.26元

（2）管道支架人工除锈：

计量单位：100kg，定额编号：11-7
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基价：17.35元；其中人工费7.89元，材料费2.50元，机械费6.96元

（3）管道支架刷防锈漆第一遍：

计量单位：100kg，定额编号：11-119

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter01-53.jpg]


基价：13.11元；其中人工费5.34元，材料费0.81元，机械费6.96元

（4）管道支架刷防锈漆第二遍：

定额编号：11-120，计量单位：100kg，工程量：25.785/100=0.25785，基价：12.79元；其中人工费5.11元，材料费0.72元，机械费6.96元

（5）管道支架刷银粉漆第一遍：

定额编号：11-122，计量单位：100kg，工程量：25.785/100=0.25785，基价：16.00元；其中人工费5.11元，材料费3.93元，机械费6.96元

（6）管道支架刷银粉漆第二遍：

定额编号：11-123，计量单位：100kg，工程量：25.785/100=0.25785，基价：15.25元；其中人工费5.11元，材料费3.18元，机械费6.96元


1
 .6
 管道及管道支架制作安装清单工程量与定额工程量计算规则的联系与区别

1.联系

（1）镀锌钢管：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，均是按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及各种井类所占的长度。

（2）钢管：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同镀锌钢管。

（3）承插铸铁管：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同镀锌钢管。

（4）柔性抗震铸铁管：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同镀锌钢管。

2.区别

管道支架制作安装：

清单工程量计算规则：按设计图示质量计算。

定额工程量计算规则：按设计图示质量以“kg”计算。室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内，不得另行计算。公称直径32mm以上的，可另行计算。



第2章 管道附件



2
 .1
 总说明

本章的主要内容是管道附件的工程量计算。管道附件包括：各种阀门、减压器、疏水器、水表、燃气表、伸缩器、浮标液面计、浮标水位标尺等。通过清单工程量与定额工程量的对照计算，对管道附件的工程量及计算规则加以说明。

清单工程量的计算是依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）；定额工程量计算是依据《全国统一安装工程预算定额》第八册 给水排水、采暖、燃气工程（GYD-208-2000）以及《全国统一安装工程预算工程量计算规则》（GYDGZ
 -201-2000）。最后一节是清单和定额工程量计算规则的区别，这样使对照更加明显，学习起来更加方便。每一节的例题均是按照一案例一算量的结构进行计算的，案例贴近实际，且层次清晰。


2
 .2
 阀门安装


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003013 项目名称：水表



项目编码：031004014 项目名称：水龙头



【
 例1】
 某食堂给水管道平面图如图2-1所示，给水系统图如图2-2所示，给水管道采用镀锌钢管，螺纹连接，管道保温采用细玻璃棉壳材料厚10mm，外缠玻璃布保护层厚3mm，埋地部分管道刷两遍红丹防锈漆，试计算管道定额与清单工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装工程量：


DN
 32：[1.5（详见平面图）+0.5（详见平面图）+0-（-1.0）]m=3m

【注释】 1.5为进户管的长度，0.5为穿过墙厚至立管的的长度，1为系统图中接室外给水管阀的长度。


DN
 25：[1.0+0.8×3+2.0+1.5（详见平面图）]m=6.9m

【注释】 1为立管至第一个洗菜槽水龙头的长度，0.8×3为四个洗菜槽水龙头之间的间隔长度。2为第四个洗菜槽水龙头至洗涤盆之间的长度，1.5为两个洗涤盆之间的长度。


DN
 15：[（0.3-0）×6（详见系统图）+9.2（详见平面图）+0-（-0.8）+（0.5+0.8）+（2.1-0.5）]m=14.7m

【注释】 洗菜槽水龙头和洗涤盆水龙头的立管高度均为0.3m，共6个水龙头，9.2为平面图中的水平长度，0.8为系统图中DN
 15向下弯折部分的长度，0.5+0.8为洗手盆水龙头的立管高度，2.1为平面图中的长度，0.5为管道距离墙体的长度。

（2）管道附件：

截止阀DN
 32 2个

截止阀DN
 15 7个

螺纹水表DN
 32 1个

水龙头DN
 15 7个

（3）管道套管：
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图2-1 某食堂给水管道平面图

1—洗菜槽 2、3—洗涤盆 4—洗手盆

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-2.jpg]


图2-2 某食堂给水管道安装系统图

给水管进户DN
 32选用DN
 40镀锌铁皮套管 1个

洗手盆侧立管穿地面选用DN
 25镀锌铁皮套管 1个

（4）管道除锈刷油：

刷油工程量计算公式 S
 =πDL



DN
 32 埋地部分刷两遍红丹防锈漆

红丹防锈漆一遍：S
 =3.14×0.032×3m2
 =0.30m2


红丹防锈漆二遍：S
 =0.30m2



DN
 25（明装）防腐漆一遍S
 =πDL
 =3.14×0.025×6.9=0.54m2
 刷银粉面漆一遍S
 =0.54m2
 刷银粉面漆二遍S
 =0.54m2



DN
 15埋地部分：红丹防锈漆一遍：


S
 =πDL


=3.14×0.015×[1.6（埋地立管总长度）+4.5（埋地水平管总长度）]m

=0.26m2


刷红丹防锈漆二遍S
 =0.26m2


明装部分：

防腐漆一遍S
 =πDL


=3.14×0.015×[6.8（明装水平管总长度）+0.3×6+0.5（明装立管总长度）]m2


=0.43m2


刷二遍银粉漆S
 =0.43m2


（5）管道保温：

保温材料 细玻璃棉壳保温层厚度10mm 保护层厚度3mm

保温工程量：V
 =π（D
 +1.
 033δ
 ）×1.
 033δ
 ×L



DN
 32：V
 1
 =3.14×（0.032+1.033×0.01）×1.033×0.01×3.0m3
 =0.0041m3



DN
 25：V
 2
 =3.14×（0.025+1.033×0.01）×1.033×0.01×6.9m3
 =0.0079m3



DN
 15：V
 3
 =3.14×（0.015+1.033×0.01）×1.033×0.01×14.7m3
 =0.0564m3


总保温工程量：V
 =V
 1
 +V
 2
 +V
 3
 =（0.0041+0.0079+0.0564）m3
 =0.0688m3


保护层工程量：S
 =π×（D
 +2.
 1δ
 +0.
 0082）×L



DN
 32：S
 1
 =3.14×（0.032+0.02+2.1×0.003+0.0082）×3.0m2
 =0.626m2



DN
 25：S
 2
 =3.14×（0.025+0.02+2.1×0.003+0.0082）×6.9m2
 =1.289m2



DN
 15：S
 3
 =3.14×（0.015+0.02+2.1×0.003+0.0082）×14.7m2
 =2.285m2


保护层总工程量S
 =S
 1
 +S
 2
 +S
 3
 =（0.626+1.289+2.285）m2
 =4.264m2


2.清单工程量

清单工程量计算见表2-1。

表2-1
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031001006 项目名称：塑料管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



【
 例2】
 本例题图如图2-2～图2-7和表2-2所示，试计算其工程量。

表2-2
 入口装置材料表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-4.jpg]



【
 解】
 1.定额工程量

（1）镀锌钢管：


DN
 70：（1.50+0.70+1.45+1.50+0.85+1.70）m=7.7m


DN
 50：供L
 1
 ：{0.80+[-0.50-（-1.65）]+5.50+2.20+（9.10-0.50）+0.50}m=18.75m

供L
 2
 ：{0.5+1.85+0.50+0.46+[-0.50-（-1.65）]+4.35+2.20+（9.10-0.50）-0.50}m=20.11m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-5.jpg]


图2-3 平面示意图

回水L
 1
 ：{0.60+[-0.50-（-1.65）]+5.30+1.9+（9.10-0.50）+0.30}m=17.85m

回水L
 2
 ：{0.50+2.00+0.50+0.38+[-0.50-（-1.65）]+4.20+1.90+（9.10-0.50）+0.30}m=19.53m

总长度L
 =76.24m


DN
 40：供L
 1
 、L
 2
 （18.10-9.10-0.50）×2=17m

回L
 1
 、L
 2
 （18.10-9.10-0.30）×2=17.4m

总长度L
 =34.4m


DN
 32：引入口循环管 0.7m


DN
 25：引入口处泄水管 [-0.50-（-0.80）]×2m


L
 1
 、L
 2
 立管接集分水器1～6层（供0.40+0.35）×6×2m（实测量）


L
 1
 、L
 2
 立管接集分水器阁楼间（供0.70+回0.55）×2m（实测量）

总长度=12.10m

（2）交联聚乙烯管PE-Xϕ
 20：

1层：（72+73+85+72+65+68）m=435m

2～6层：（72+73+75+85+72+65+68）×5m=2550m

阁楼层：（60+85+85+92+62+66）m=450m

总长度=3435m

（3）分水器（三分路） 1，2～6层 1×6阁楼间2 共8个
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图2-4 住宅部分地暖集分水器安装示意图
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图2-5 采暖平面图
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图2-6 采暖立管展开图

（4）分水器（四分路） 1，2～6层 1×6 共6个

（5）自动排气阀DN
 20 2个

（6）法兰蝶阀DN
 70 4个

（7）螺纹闸阀DN
 50 4个

（8）螺纹闸阀DN
 32 1个 引入口旁通管处

（9）压差调节阀DN
 65（法兰连接） 1个
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图2-7 采暖入口装置做法

（10）螺纹铜球阀：DN
 25 16个 引入口泄水2 立管接集分水器1×7×2

（11）螺纹铜球阀DN
 20 2个 自动排气阀处

（12）螺纹过滤器DN
 70 1个

（13）螺纹过滤器DN
 25 2×7个=14个

（14）平衡调节阀DN
 25（螺纹连接） 2×7个=14个

（15）温度计 2支

（16）压力表 4块

（17）热量表DN
 25（螺纹连接） 7×2块=14块

（18）刚性防水套管DN
 70 2个

（19）穿楼板一般套管DN
 50 4×2×2个=16个

（20）穿楼板一般套管DN
 40 3×2×2个=12个

（21）穿墙一般套管DN
 25 2×7×2个（立管至分水器）=28个

2.清单工程量

清单工程量同定额工程量，清单工程量计算见表2-3。

表2-3
 清单工程量计算表
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项目编码：030703022001 项目名称：自动排气阀



【
 例3】
 如图2-8所示为手动放风阀示意图，试计算其工程量。
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图2-8 手动放风阀示意图


【
 解】
 1.定额工程量

手动放风阀，单位：个，数量：1

2.清单工程量

手动放风阀，单位：个，数量：1

清单工程量计算见表2-4。

表2-4
 清单工程量计算表
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项目编码：031001002 项目名称：钢管



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



【
 例4】
 某综合楼采暖系统顶层供水干管布置图如图2-9所示，供水干管采用焊接钢管，螺纹连接；干管过墙采用镀锌铁皮套管；管道末尾装有自动放气阀DN
 25，试计算其工程量。
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图2-9 顶层采暖平面图


【
 解】
 1.焊接钢管（螺纹连接）

（1）DN
 70焊接钢管：

清单工程量：

项目编码：031001002，计量单位：m，工程量：4[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-14.jpg]


【注释】 4.0为③-④轴线间距；0.1为距墙面距离；0.1为主立管距墙面距离。

定额工程量：

定额编号：8-104，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-15.jpg]


基价：115.48元；其中人工费63.62元，材料费46.87元，机械费4.99元

（2）DN
 50焊接钢管：

清单工程量：

项目编码：031001002，计量单位：m

工程量：[（4.0+4.0）+（4.0+4.5+4.0）+0.12+0.1-0.5-0.5+0.4+0.2]/1（计量单位）=20.32

定额工程量：

定额编号：8-103，计量单位：10m

工程量：[（4.0+4.0）（①-③轴线间距）+（4.0+4.5+4.0）（Ⓐ-Ⓓ轴线间距）+0.12（半墙厚）+0.1（①立管距墙面距离③轴线处）-0.5（①轴线距供水干管中心距）-0.5+0.4+0.2（③立管与主干管接口处距转弯距离）]/10（计量单位）=（8.0+12.5+0.42）/10=20.32/10=2.032

基价：101.55元；其中人工费62.23元，材料费36.06元，机械费3.26元

（3）DN
 40焊接钢管：

清单工程量：

项目编码：031001002，计量单位：m

[（4.0+4.0+4.0+1.5+5.5）+4.0-0.7-0.5+0.4+0.12×3+0.1]/1

=22.66

定额工程量：

定额编号：8-102，计量单位：10m

工程量：[（4.0+4.0+4.0+1.5+5.5）（①-⑥轴线间距）+4.0（ⓒ-ⓓ轴线间距）-0.7（③立管接入干管处距①轴线的距离）-0.5（供水干管距⑥轴线的距离）+0.4（供水干管距Ⓓ轴线的距离）+0.12×3（一个半墙厚）+0.1（⑤立管距墙面的距离）]/10（计量单位）

=（19+4-1.2+0.4+0.12×3+0.1）/10

=22.66/10=2.266

基价：93.39元；其中人工费60.84元，材料费31.16元，机械费1.39元

（4）DN
 32焊接钢管：

清单工程量：

项目编码：031001002，计量单位：m，工程量：[（4.0+4.5）-0.1-0.12-0.5+0.2]/1=7.98

定额工程量：

定额编号：8-101，计量单位：10m

工程量：[（4.0+4.5）（ⒶⒸ轴线间距）-0.1（⑤立管距墙面距离）-0.12-0.5（Ⓐ轴线距供水干管距离）+0.2（⑥立管接出处距转弯距离）]/10（计量单位）

=[8.5-0.6-0.12+0.2]/10=0.798

基价：87.41元；其中人工费51.08元，材料费35.30元，机械费1.03元

（5）DN
 25焊接钢管：

清单工程量：

项目编码：031001002，计量单位：m，工程量：（5.5-0.7+0.5）/1.0=5.3

定额工程量：

定额编号：8-100，计量单位：10m

工程量：[5.5（⑤⑥轴线间距）-0.7（⑥立管接出处距⑥轴线的距离）+0.5（引至自动放气阀管长）]/10=5.3/10=0.53

基价：81.37元；其中人工费51.08元，材料费29.26元，机械费1.03元

2.镀锌铁皮制作（图示中得出数量）

清单中没有关于套管的项目编码，其已包含在了钢管的工程量中。

定额工程量：

（1）DN
 100镀锌铁皮套管：

定额编号：8-175，计量单位：个，工程量：1/1=1，基价：4.34元；其中人工费2.09元，材料费2.25元

（2）DN
 80镀锌铁皮套管：

定额编号：8-174，计量单位：个，工程量2/1=2，基价：4.34元；其中人工费2.09元，材料费2.25元

（3）DN
 65镀锌铁皮套管：

定额编号：8-173，计量单位：个，工程量：5/1=5，基价：4.34元；其中人工费2.09元，材料费2.25元

（4）DN
 50镀锌铁皮套管：

定额编号：8-172，计量单位：个，工程量：1/1=1，基价：2.89元；其中人工费1.39元，材料费1.50元

3.自动放气阀 DN
 25

清单工程量：

项目编码：030703022，计量单位：个，工程量：1/1=1

定额工程量：

定额编号：8-301，计量单位：个，工程量：1/1=1，基价：14.37元；其中人工费6.27元，材料费8.10元


项目编码：031001002 项目名称：钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



【
 例5】
 某住宅楼采暖系统的立管形式如图2-10所示，建筑层高为3.3m，楼板厚为300mm，底层地面厚为350mm，立管穿墙用钢套管，立管为DN
 25的焊接钢管，螺纹连接，管道外刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍，试计算立管及钢套管工程量。


【
 解】
 1.立管、DN
 25焊接钢管（螺纹连接）

清单工程量：


DN
 25焊接钢管（螺纹连接），项目编码：031001002，计量单位：m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-16.jpg]


管道的除锈刷油已包含在了管道的工程项目中。

定额工程量：

（1）安装：定额编号8-100，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-17.jpg]


基价：81.37元；其中人工费51.08元，材料费29.26元，机械费1.03元

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-18.jpg]


图2-10 立管示意图

注：跨越管与非跨越管的区别。

（2）管道刷油，DN
 25焊接钢管，螺纹连接，刷红丹防锈漆第一遍：

定额编号：11-51 计算单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-19.jpg]


基价：7.34元；其中人工费6.27元，材料费1.07元

（3）刷红丹防锈漆第二遍：

定额编号：11-52，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-20.jpg]
 ，基价：7.23元；其中人工费6.27元，材料费0.96元

（4）刷银粉漆第一遍：

定额编号：11-56，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-21.jpg]
 ，基价：11.31元；其中人工费6.50元，材料费4.81元

（5）刷银粉漆第二遍：

定额编号：11-57，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-22.jpg]
 ，基价：10.64元；其中人工费6.27元，材料费4.37元

2.钢套管（钢套管比管径大两号）

清单工程量：套管制作、安装按数量计算。

定额工程量：


DN
 40钢套管 定额编号：8-16，计量单位10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-23.jpg]


注：过楼板的钢套管安装，以延长米计量，套用室外焊接钢管安装相应子目，而镀锌薄钢板套管，工程量以个计量。

基价：24.91元；其中人工费16.49元，材料费7.58元，机械费0.84元

3.阀门DN
 25螺纹阀门

清单工程量：


DN
 25螺纹阀门，项目编码：031003001，计量单位：个

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-24.jpg]


定额工程量：DN
 25螺纹阀门，定额编号：8-243，计量单位：个

跨越管处阀门个数）+2（进出阀门个数

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-25.jpg]


基价：6.24元；其中人工费2.79元，材料费3.45元


项目编码：031003002 项目名称：螺纹法兰阀门



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀门



【
 例6】
 某采暖系统的供水干管由地下敷设管接入，地下阀门采用焊接法兰阀控制，地上阀门采用螺纹法兰阀控制（如图2-11所示），试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

（1）DN
 150焊接法兰阀：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-26.jpg]


[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-27.jpg]


图2-11 供水接口图

（2）DN
 50螺纹法兰阀：

项目编码：031003002，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-28.jpg]


2.定额工程量

（1）DN
 150焊接法兰阀：

定额编号：8-263，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-29.jpg]
 ，基价：316.70元；其中人工费32.74元，材料费269.65元，机械费14.31元

（2）DN
 50螺纹法兰阀：

定额编号：8-255，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-30.jpg]
 ，基价：59.63元；其中人工费11.38元，材料费48.25元


2
 .3
 减压器、
 疏水器安装


项目编码：031003006 项目名称：减压器



【
 例7】
 如图2-12所示为一减压阀安装示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-31.jpg]


图2-12 活塞式减压阀安装


【
 解】
 1.定额工程量

减压阀，单位：个，数量：1

2.清单工程量

减压阀，单位：组，数量：1

清单工程量计算见表2-5。

表2-5
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-32.jpg]



项目编码：031003007 项目名称：疏水器



【
 例8】
 如图2-13所示为一疏水器安装示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-33.jpg]


图2-13 疏水器安装方式

a）平面图 b）简图

1、2、3—阀门 4—疏水器


【
 解】
 1.定额工程量

疏水器 单位：个 数量：1

2.清单工程量

疏水器 单位：组 数量：1

清单工程量计算见表2-6。

表2-6
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-34.jpg]



项目编码：031003006 项目名称：减压器



【
 例9】
 如图2-14所示为减压器安装示意图，计算其有关项工程量。


【
 解】
 1.清单工程量


DN
 40螺纹减压阀 1组

2.定额工程量

1组。定额编号8-331，基价：685.17元；其中人工费104.03元，材料费581.14元

定额工程量计算见表2-7。

表2
 -7
 定额工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-35.jpg]


[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-36.jpg]


图2-14 减压阀安装示意图

1—减压阀 2—截止阀 3—水压表 4—安全阀


项目编码：031003007 项目名称：疏水器



【
 例10】
 如图2-15所示为疏水器安装示意图，计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

疏水器 1组 DN
 32螺纹连接 2.4m

过滤器 1台 冲洗管 1个

检查管 1个 DN
 32截止阀 4个

清单工程量计算见表2-8。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-37.jpg]


图2-15 疏水器安装示意图

1—冲洗管 2—过滤器 3—疏水器 4—检查管及阀门

表2
 -8
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-38.jpg]


2.定额工程量

1组。定额编号8-346，基价：245.07元，其中人工费29.72元，材料费215.35元定额工程量计算见表2-9。

表2
 -9
 定额工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-39.jpg]



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀门



项目编码：030807005 项目名称：安全阀



项目编码：031003007 项目名称：疏水器



项目编码：031003011 项目名称：法兰



项目编码：030609001 项目名称：钢管



【
 例11】
 某高压蒸汽入口安装图如图2-16所示，管道采用无缝钢管，蒸汽管件采用焊接法兰连接，凝水管亦采用法兰焊接连接，试计算蒸汽入口的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-40.jpg]


图2-16 蒸汽入口安装图


【
 解】
 1.清单工程量

（1）钢管：

项目编码：030609001，计量单位：m

①D273×7无缝钢管（焊接）：

项目编码：030902001，计量单位：m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-41.jpg]


②D219×6无缝钢管（焊接）：

项目编码：030902001，计量单位：m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-42.jpg]


【注释】 2.5为下端管道的总长度，1.2和0.7为所要扣除的右端管道的长度，0.32、0.3、0.1分别为从右至左的管道的长度之和。

③D108×4无缝钢管（焊接）：

项目编码：030902001，计量单位：m

工程量：[（1.2+0.3×2）（旁通管长）+（2.5+0.32+0.3+0.1）（水平管长）+（-1.3-（-2.5））（竖直管长）]/1（计量单位）

=（1.8+3.22+1.2）/1=6.22

【注释】 （1.2+0.3×2）为图2-16上端第二遍横向管道的长度，（2.5+0.32+0.3+0.1）为图2-16上端第三道横向管道的长度。

④D57×3无缝钢管（焊接）：

项目编码：030902001，计量单位：m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-43.jpg]


（2）焊接法兰阀门：

项目编码：031003003，计量单位：个

①DN
 250焊接法兰阀：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-44.jpg]


②DN
 100焊接法兰阀：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-45.jpg]


③DN
 50焊接法兰阀：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-46.jpg]


（3）安全阀DN
 200：

项目编码：030807005，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-47.jpg]


（4）疏水器DN
 100：

项目编码：031003007，计量单位：组，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-48.jpg]


（5）法兰：

项目编码：031003011，计量单位：副

①DN
 250法兰：

项目编码：031003011，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-49.jpg]


②DN
 100法兰：

项目编码：031003011，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-50.jpg]


项目清单中，未包含工程量为：过滤器2组，压力表2块，需另行计算。

2.定额工程量

（1）无缝钢管（焊接）：

①D273×7无缝钢管（焊接）：

定额编号：8-32，计量单位：10m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-51.jpg]
 ，基价：304.24元；其中人工费51.32元，材料费142.75元，机械费110.17元

②D219×6，无缝钢管（焊接）：

定额编号：8-31，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-52.jpg]


基价：239.33元；其中人工费43.42元，材料费117.12元，机械费78.79元

③D108×4无缝钢管：

定额编号：8-28，计量单位：10m

工程量：（1.2+0.3×2）（旁通管长）+（2.5+0.32+0.3+0.1）（水平管长）+[-1.3-（-2.5））（竖直管长）]/10（计量单位）=0.622

基价：61.09元；其中人工费27.86元，材料费20.38元，机械费12.85元

④D57×3无缝钢管（焊接）：

定额编号：8-25，计量单位：10m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-53.jpg]
 ，基价：28.78元；其中人工费19.97元，材料费6.82元，机械费1.99元

（2）焊接法兰阀：

①DN
 250法兰阀门：

定额编号：8-265，计量单位：个，工程量：

1[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-54.jpg]


基价：588.29元；其中人工费54.10元，材料费469.60元，机械费64.59元

②DN
 100法兰阀门：

定额编号：8-261，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-55.jpg]
 ，基价：189.26元；其中人工费21.59元，材料费154.79元，机械费12.88元

③DN
 50法兰阀门：

定额编号：8-258，计量单位：个，基价：100.25元；其中人工费11.38元，材料费82.67元，机械费6.20元

（3）安全阀DN
 200：

定额编号：6-1441，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-56.jpg]
 ，基价：103.15元；其中人工费65.20元，材料费23.83元，机械费14.12元

（4）疏水器DN
 100：

定额编号：8-356，计量单位：组，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-57.jpg]
 ，基价：1759.40元；其中人工费72.45元，材料费1668.67元，机械费18.28元

（5）法兰：

①DN
 250法兰：

定额编号：8-198，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-58.jpg]
 ，基价：165.90元；其中人工费35.99元，材料费85.07元，机械费44.84元

②DN
 100法兰：

定额编号：8-194，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-59.jpg]
 ，基价：46.58元；其中人工费11.61元，材料费22.09元，机械费12.88元


2
 .4
 水表、
 燃气表安装


项目编码：031007005 项目名称：燃气表



【
 例12】
 如图2-17所示为一民用燃气表的安装示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-60.jpg]


图2-17 民用燃气表

1—煤气表 2—紧接式旋塞 3—内接头 4—活接头 5—煤气立管 6—煤气进气管 7—煤气出气管 8—托钩 9—管卡

1.定额工程量

燃气表 单位：块 数量：1

2.清单工程量

燃气表 单位：块 数量：1

清单工程量计算见表2-10。

表2-10
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-61.jpg]



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031007005 项目名称：燃气表



【
 例13】
 如图2-18所示，试计算该系统的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-62.jpg]


图2-18 中压进户燃气管道供应系统

1—立管 2—阀门 3—调压器 4—阀门 5—燃气表 6—下垂管 7—旋塞、胶管接头


【
 解】
 1.定额工程量

管道：单位m 数量：按设计图示管道中心线以长度计算，不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及各种井类所占的长度。

阀门 单位：个 数量：2

调压器 单位：组 数量：1

燃气表 单位：块 数量：1

耐油胶管 单位：m 数量：由图示计算

2.清单工程量（同定额工程量）

清单工程量计算见表2-11。

表2-11
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-63.jpg]



项目编码：031003013 项目名称：水表



【
 例14】
 如图2-19所示为水表组成示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-64.jpg]


图2-19 水表组成示意图


【
 解】
 1.清单工程量


DN
 32螺纹水表 单位：组 数量：1

2.定额工程量


DN
 32螺纹水表 单位：组 数量：1

定额编号8-360，基价：29.84元；其中人工费13.00元，材料费16.84元


项目编码：031003013 项目名称：水表



【
 例15】
 如图2-20所示为水表示意图，此水表为DN
 80法兰连接水表组，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-65.jpg]


图2-20 水表示意图


【
 解】
 1.清单工程量


DN
 80法兰连接水表 1组

2.定额工程量

1组。定额编号8-368，基价：1809.02元；其中人工费99.38元，材料费1627.12元，机械费82.52元

定额工程量计算见表2-12。

表2
 -12
 定额工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-66.jpg]



2
 .5
 伸缩器及其他


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003009 项目名称：伸缩器



项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



【
 例16】
 某学校室外供暖管道（地沟敷设）中有ϕ
 133mm×4.5mm的镀锌钢管管道一段，管沟起止长度为100m，管道的供水、回水管分上下两层安装，中间设置方形伸缩器一个，臂长1m，该管段刷红丹防锈漆两遍，珍珠岩瓦绝热，绝热厚度为50mm，试计算该段管道安装的工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）ϕ
 133mm×4.5mm管道安装：

镀锌钢管，供水、回水管长L
 1
 =100×2m=200m

【注释】 100为单根管道的长度，供水、回水共两根管道，故乘以2。

伸缩器两臂增加长度L
 2
 =1×2×2m=4m

室外供热管道的安装工程量=（L
 1
 +L
 2
 ）=（200+4）m=204m

（2）管道刷红丹防锈漆两遍：

刷红丹防锈漆一遍S
 1
 =πDL
 =3.14×133×10-3
 ×204m2
 =85.19m2


刷红丹防锈漆二遍S
 2
 =πDL
 =3.14×133×10-3
 ×204m2
 =85.19m2


刷红丹防锈漆总面积S
 =S
 1
 +S
 2
 =（85.19+85.19）m2
 =170.38m2


（3）膨胀珍珠岩瓦绝热：

绝热层体积：V
 =L
 ×π×（D
 +1.
 033δ
 ）×1.
 033δ


=204×3.14×（0.133+1.033×0.05）×1.033×0.05m3


=6.110m3


（4）支架制作与安装：

该段管道每6m间距安装单管托架一个，其中包括设置固定支架两处，支架采用L100×8角钢制作，管段两端设托架，方形伸缩器增设托架一个，每处固定支架可减少托架两个。

托架数n
 1
 =[（100/6+1+1）×2-2×2]个=15个×M
 （M
 为每个L100×8的质量）

固定支架数n
 2
 =2个×M

2.清单工程量

（1）管道：

镀锌钢管L
 =L
 1
 +L
 2
 =（100×2+1×2×2）m=204m

（2）支架制作与安装：

托架数n
 1
 =15个×M
 固定支架数n
 2
 =2个×M


清单工程量计算见表2-13。

表2-13
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-67.jpg]



项目编码：031003009 项目名称：补偿器



【
 例17】
 某方形补偿器如图2-21所示，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

方形补偿器DN
 50（伸缩器） 项目编码：031003009，计量单位：个，工程量：1/1（计量单位）=1

2.定额工程量

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-68.jpg]


图2-21 方形补偿器

方形补偿器制作安装：与补偿器连接的是DN
 50的焊接钢管，其定额编号是8-219，计量单位：个，定额工程量：1/1（计量单位）=1，基价：59.40元；其中人工费22.29元，材料费20.43元，机械费16.68元

注：方形补偿器所占长度应包含在管道安装长度内，其所占管道长度为：

[1668+720（臂长）×2]mm=3108mm=3.108m

【注释】 1668为中间管道的总长度，720为两端管道的长度。


项目编码：031007010 项目名称：燃气管道调长器



项目编码：031007010 项目名称：调长器与阀门连接



项目编码：030609001 项目名称：钢管



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀



项目编码：031003011 项目名称：法兰



【
 例18】
 某室燃气管道某一管段如图2-22所示，燃气管道采用无缝钢管D219×6，为防腐外刷沥青三层，夹玻璃布两层，试计算该管道工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-69.jpg]


图2-22 阀门井示意图


【
 解】
 1.清单工程量

（1）燃气管道调长器DN
 200：

项目编码：031007010，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-70.jpg]


（2）调长器与阀门连接DN
 200：

项目编码：031007012，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-71.jpg]


（3）焊接法兰阀DN
 50：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-72.jpg]


（4）法兰DN
 200：

项目编码：031003011，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-73.jpg]


（5）无缝钢管D219×6：

项目编码：030902001，计量单位：m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-74.jpg]


2.定额工程量

（1）调长器安装DN
 200，定额编号：8-613，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-75.jpg]


基价：214.31元；其中人工费45.05元，材料费148.86元，机械费20.40元

（2）调长器与阀门连接，DN
 200，定额编号：8-618，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-76.jpg]


基价：303.80元；其中人工费73.61元，材料费207.78元，机械费22.41元

（3）焊接法兰阀DN
 200，定额编号：8-264，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-77.jpg]


基价：437.21元；其中人工费47.60元，材料费358.13元，机械费31.48元

（4）焊接法兰（碳钢）DN
 200，定额编号：8-197，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-78.jpg]


基价：111.43元；其中人工费26.70元，材料费53.25元，机械费31.48元

（5）①无缝钢管（焊接），定额编号：8-579，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-79.jpg]


基价：245.86元；其中人工费32.74元，材料费150.23元，机械费62.89元

②刷沥青漆第一遍，定额编号11-66，计量单位：10m2


[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-80.jpg]


基价：8.04元；其中人工费6.50元，材料费1.54元

③夹玻璃布第一层，定额编号11-2153，计量单位：10m2


[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-81.jpg]


基价：11.11元；其中人工费10.91元，材料费0.20元

④刷沥青漆第二遍，定额编号11-250，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-82.jpg]


基价：22.78元；其中人工费19.97元，材料费2.81元

⑤夹玻璃布第二层，定额编号11-2153，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-83.jpg]


基价：11.11元；其中人工费10.91元，材料费0.20元

⑥刷沥青漆第三层：定额编号11-251，计量单位：10㎡

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter02-84.jpg]


基价：19.12元；其中人工费16.95元，材料费2.17元

注：钢管管道的清单计算中，管道的工程量中已包含了管道的除锈、刷油、防腐。


2
 .6
 管道附件清单工程量与定额工程量计算规则的联系与区别

1.联系

（1）伸缩器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，均按设计图示数量以“个”计算（方形伸缩器的两臂，按臂长的2倍合并在管道安装长度内计算）。

（2）浮标液面计、浮漂水位标尺

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，按设计图示数量计算。

2.区别

（1）螺纹阀门、焊接法兰阀门：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算（包括浮球阀、手动排气阀、液压式水位控制阀、不锈钢阀门、煤气减压阀、液相自动转换阀、过滤阀等）。

定额工程量计算规则：各种阀门安装均以“个”为计量单位。法兰阀门安装，如仅为一侧法兰连接时，定额所列法兰、带螺栓及垫圈数量减半，其余不变。

（2）减压器、疏水器：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算。

定额工程量计算规则：减压器、疏水器组成安装以“组”为计量单位，如设计组成与定额不同时，阀门和压力表数量可按设计用量进行调整，其余不变。其中减压器安装按高压侧的直径计算。

（3）水表、燃气表：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算。

定额工程量计算规则：法兰水表安装以“组”为计量单位，定额中旁通管及止回阀，如与设计规定的安装形式不同时，阀门及止回阀可按设计规定进行调整，其余不变。

（4）自动排气阀：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算（包括浮标球阀、手动排气阀、液压式水位控制阀、不锈钢阀门、煤气减压阀、液相自动转换阀、过滤阀等）。

定额工程量计算规则：按设计图示数量以“个”为计量单位计算，已包括了支架的制作安装，不得另行计算。



第3章 卫生器具制作安装



3
 .1
 总说明

本章主要介绍了卫生器具制作安装的定额工程量与清单工程量计算规则的区别与联系，并通过例题详细讲解。卫生器具包括浴盆、净身盆、洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、淋浴器、大便器、小便器、水箱制作安装、排水栓、水龙头、地漏、地面扫出口、小便槽冲洗管制作安装、热水器、饮水器等。

本章每一节的例题分别用清单和定额两种方法解答，计算的依据分别采用《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）、《全国统一安装工程预算定额》和《全国统一安装工程预算工程量计算规则》，且最后一节还将清单工程量和定额工程量计算规则的相似点和区别列出来进行对比，这样可以便于读者更加清楚的学习。


3
 .2
 浴缸、
 净身盆、
 洗脸盆、
 洗涤盆制作安装


项目编码：031004001 项目名称：浴盆



【
 例1】
 某卫生间有搪瓷浴缸一个，如图3-1所示，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-1.jpg]


图3-1 浴缸


【
 解】
 1.定额工程量

搪瓷浴缸 单位：10组 数量 0.1 定额编号 8-376

2.清单工程量

浴缸 单位：组 数量 1

清单工程量计算见表3-1。

表3-1
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-2.jpg]



项目编码：031004002 项目名称：净身盆



【
 例2】
 如图3-2所示为净身盆示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-3.jpg]


图3-2 净身盆示意图

a）平面图 b）立面图


【
 解】
 1.定额工程量

净身盆 单位：10组 数量0.1 定额编号8-377

2.清单工程量

净身盆 单位：组 数量 1

清单工程量计算见表3-2。

表3-2
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-4.jpg]



项目编码：031004003 项目名称：洗脸盆



【
 例3】
 如图3-3所示为洗脸盆示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-5.jpg]


图3-3 洗脸盆示意图

a）平面图 b）侧面图

注：查《全国统一安装工程预算定额》可知，洗脸（手）盆的安装定额中包括水嘴的价格，但不包括盆体价格，套用定额时要注意。


【
 解】
 1.定额工程量

洗脸盆 单位：10组 数量：0.1 定额编号8-384

2.清单工程量

洗脸盆 单位：组 数量：1

清单工程量计算见表3-3。

表3-3
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-6.jpg]



项目编码：031004004 项目名称：洗涤盆（洗菜盆）



【
 例4】
 如图3-4所示为一洗涤盆，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-7.jpg]


图3-4 洗涤盆示意图

a）平面图 b）侧面图

注：洗涤盆的规格有多种，安装时根据安装图安装。洗涤盆安装定额中已考虑了水嘴的价格，在套用定额时要注意。


【
 解】
 1.定额工程量

洗涤盆 单位：10组 数量：0.1

2.清单工程量

洗涤盆 单位：组 数量：1

清单工程量计算见表3-4。

表3-4
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-8.jpg]



项目编码：031004001 项目名称：浴盆



【
 例5】
 如图3-5所示为浴盆示意图，计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-9.jpg]


图3-5 浴盆示意图

1—冷热水水嘴 2—浴盆 3—存水弯 4—排出管

搪瓷浴盆 单位：组 数量：1

2.定额工程量

单位：10组 数量：0.1组

定额编号8-375，基价：1127.85元；其中人工费222.68元，材料费905.17元

定额工程量计算见表3-5。

表3
 -5
 定额工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-10.jpg]



项目编码：031004003 项目名称：洗脸盆



【
 例6】
 如图3-6所示为洗脸盆，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

洗脸盆 1组1个

2.定额工程量

项目：洗脸盆 单位：10组 数量：0.1

定额编号8-384，基价：1449.93元；其中人工费151.16元，材料费（不含主材费）1298.77元


3
 .3
 淋浴器、
 地漏、
 地面扫出口制作安装


项目编码：031004010 项目名称：淋浴器



【
 例7】
 如图3-7所示为淋浴器示意图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-11.jpg]


图3-6 洗脸盆示意图

分项项目：淋浴器安装

莲蓬喷头：1个


DN
 15镀锌钢管：[0.3+0.5×2+1.5+0.2（立管部分）+0.2×2+0.4（水平管部分）]m

=3.8m

【注释】 0.3为图3-7下端管道的长度，0.5×2为图3-7下端左右两段管道的长度，0.2×2为两端管道中间的管道长度，1.5为图3-7上端竖向管道的长度，0.4为图3-7上端横向管道的长度，0.2为图3-7左上端竖向管道的长度。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-12.jpg]


图3-7 淋浴器示意图


DN
 15阀门 2个

2.清单工程量

淋浴器 单位：组 数量：1

清单工程量计算见表3-6。

表3-6
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-13.jpg]



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031001005 项目名称：承插铸铁管



项目编码：031004014 项目名称：地漏



项目编码：031004014 项目名称：扫出口



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



【
 例8】
 如图3-8～图3-12所示，给水管道用镀锌钢管，埋地部分用加强级沥青防腐，刷沥青两遍，明装部分刷红丹防锈漆一遍，银粉两遍，排水管道用排水铸铁管，埋地部分刷石油沥青两遍，明装刷一丹二银，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装：

埋于±0.000以下的管道通常称为铺设管，明装的给水水平管叫托吊管，排水管道则分为铺设管与立托管两部分。

1）给水系统：镀锌钢管（铺设管）：

①DN
 50：[1.1（入口阀门中心至外墙轴线的距离）+0.12+（-0.45+1.45）（参见给水系统图）+2.0-0.37/2（外墙厚度的一半）-0.05+0.12+0-（-0.45）]m=4.555m

【注释】 0.12为外墙中心轴线到管道的水平长度；（-0.45+1.45）为竖直管道的长度，分别为管道上下两端的标高；（2.0-0.37/2-0.05+0.12）为水平横向管道的长度；[0-（-0.45）]为竖向管道的长度。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-14.jpg]


图3-8 一至四层盥洗室给水排水管道布置平面图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-15.jpg]


图3-9 给水系统图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-16.jpg]


图3-10 排水系统图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-17.jpg]


图3-11 给水管道局部计算草图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-18.jpg]


图3-12 给水系统局部计算草图

②DN
 40：[5.0-2.0（参见图3-10）-0.05+0.45（参见图3-8）]m=3.51m

【注释】 （5.0-2.0-0.05）为图3-10中右侧管道DN
 40的水平长度；0.45为竖向管道的长度。

2）给水系统镀锌钢管（立管）：

①左侧立管 ②右侧立管


DN
 50 1.5m DN
 40 1.5m

【注释】 图3-9右侧水平管道的标高为1.5m，故管道DN
 50和DN
 40的竖向管道长度为1.50m。


DN
 40 3.3m DN
 32 3.3m

【注释】 3.3=6.1-2.8=9.4-6.1相邻层之间管道的长度，详见图3-10中标高，下同。


DN
 32 3.3m DN
 25 3.3m


DN
 25 3.3m DN
 20 3.3m

立管工程量小计：


DN
 50 1.5m


DN
 40 4.8m


DN
 32 6.6m


DN
 25 6.6m


DN
 20 3.3m

3）镀锌钢管（支管）：由于四层给水管道安装形式一样，因此只计算一层的管道工程量即可。

①左侧支管DN
 25，计算如下：

[0.85+0.9×3-0.37/2（外墙厚度的一半）-0.15]×4m=12.86m（参见图3-8）

【注释】 0.85为图3-8中上端竖向管道到外墙中心线的长度；0.9×3为三段竖向管道的长度；0.37/2为外墙厚度的一半，即是从墙外侧到墙中心线之间的距离；0.15为从管道到墙面的距离；4为层数。


DN
 20：[0.3+0.4+0.24（内墙厚度）+0.9+（1.5-1）×4]×4m=15.36m

【注释】 见图3-12中，0.3为最左侧管道的长度，0.4为中间管道的长度，0.24为内墙的厚度，0.9为从墙面到连接处的管道长度，（1.5-1）×4为竖向连接的四段管道的长度，1.5和1分别为管道两端的标高，4为层数。

②右侧立管


DN
 25：（0.85+0.9×3-0.37/2-0.15）×4m=12.86m

【注释】 0.85为图3-8中上端竖向管道到外墙中心线的长度；0.9×3为三段竖向管道的长度；0.37/2为外墙厚度的一半，即是从墙外侧到墙中心线之间的距离；0.15为从管道到墙面的距离；4为层数。


DN
 20：（1.5-1）×4m=2m

【注释】 （1.5-1）×4为竖向连接的四段管道的长度，1.5和1分别为管道两端的标高。

支管工程量小计：


DN
 25 25.72m


DN
 20 17.36m

4）镀锌钢管（给水管道）工程量汇总表见表3-7。

表3-7
 镀锌钢管工程量汇总表
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5）排水系统：

①DN
 150（铺设管部分）：[1.5（室内外管道分界）+0.37+0.12（参见图3-10）+（1.5-0.5）（管道标高差）]m=2.99m

【注释】 0.37为外墙厚度。

②DN
 100（铺设管）：[1.0（按比例测量平面图或参见施工图）+6.0-0.37（外墙厚度）-0.12（参见图3-10）-0.5（清扫口至外墙内表面之间的距离）]m=6.01m

【注释】 6.0为图3-8中左侧墙的总长度，（1.0+6.0）为左侧管道的总长度。

③DN
 100（托吊管）二、三、四层支管与一层布置相同：（1+6.0-0.37-0.12-0.5）×3m

=18.03m

【注释】 具体数据见上题注释。

④DN
 100（立管）：（3.3×4+3.3×4）m=26.4m

【注释】 左侧四层，右侧四层，每层高度为3.3m。

⑤DN
 75（埋设管）：
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【注释】 （5.0-0.1-0.37）为图3-10中右侧管道DN
 75的水平长度；0.85为图3-8中上端竖向管道到外墙中心线的长度；0.9×3为三段竖向管道的长度；0.37/2为外墙厚度的一半，即是从墙外侧到墙中心线之间的距离；0.12为从管道到墙面的距离。

⑥DN
 75（托吊管）：二、三、四层的布置形式相同，因此只算第一层即可
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⑦DN
 50（连接水槽的存水弯部分）：0.5×8×4m=16m

【注释】 0.5为每段的管长，8为个数，4为层数。


DN
 50（连接地漏部分） 0.5×4m=2m

【注释】 0.5为每段的管长，4为层数。

6）排水管道工程量汇总见表3-8。

表3-8
 排水管道工程量汇总表
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（2）管道附件、设备

1）DN
 50地漏 4个

2）DN
 100扫出口 4个

3）管道刷油工程量计算见表3-9～表3-12。

表3-9
 镀锌钢管（
 铺设部分）
 刷油工程量表
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表3-10
 镀锌钢管（
 明装部分）
 刷油工程量表
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表3-11
 排水铸铁管（
 铺设部分）
 刷油工程量
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表3-12
 排水铸铁管（
 明装）
 刷油工程量
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2.清单工程量

清单工程量计算见表3-13。

表3-13
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031004010 项目名称：淋浴器



项目编码：031004014 项目名称：地漏



项目编码：031004014 项目名称：地面扫出口



【
 例9】
 如图3-13所示为某公共浴室给水排水管道布置平面图，图3-14为其系统图，管材全部采用热镀锌管，管道全部明装，敷设于每层顶板下的给水管线均需作防结露处理，做法为20mm厚防水岩棉瓦，外缠两遍玻璃布。所有排水管均采用铸铁管，接口均采用承插连接。淋浴排水地漏应采用网框式地漏，试计算其工程量。
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图3-13 某公共浴室给水排水管道布置平面图


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装工程量计算（给水系统）：

1）热水管：


DN
 80（埋地部分） 0.85m 明装 0.75m

【注释】 0.85为图纸右端热水管DN
 80的标高，即埋地部分；

0.75为地上部分的管道的标高，见图3-13中右上侧标注。


DN
 50 [6-0.37（外墙厚度）-0.3×2（给水立管距墙净距）]m=5.03m
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图3-14 给水排水管道系统图

a）给水系统图 b）排水系统图

【注释】 6为图纸右侧竖向墙的长度。

（1.05-0.37/2-0.15+1.1×2）m=2.915m

【注释】 1.05为图纸上端的管道到最右侧墙轴线的距离；0.37/2为外侧墙轴线到墙面的距离；0.15为水平管道离墙面的距离。


DN
 50管总长度为（2.915×2+5.03）m=10.86m


DN
 40 1.1×2×2m=4.4m

【注释】 1.1为每段DN
 40的长度，每册2段，两侧。


DN
 32 1.1×2×2m=4.4m

【注释】 1.1为每段DN
 32的长度，每册2段，两侧。

2）冷水管：


DN
 80（埋地部分）0.95m 明装 0.85m

【注释】 0.95为图纸右端热冷水管DN
 80的标高，即埋地部分；0.85为地上部分的管道的标高，见图3-3-7中右上侧标注。


DN
 50与热水管长度相同 10.86m


DN
 40（同上） 4.4m


DN
 32（同上） 4.4m

（2）排水系统（铸铁管）：


DN
 200 [0.37/2（墙厚度一半）+1.7+2.2]m=4.085m

【注释】 1.7和2.2为图纸下端管道的水平长度。


DN
 150 2.2m

【注释】 2.2为图纸下端中间管道的长度。


DN
 100 （连接地漏部分） （2+3）×3m=15m

【注释】 见图纸中间部分三根管道的长度之和。


DN
 100 （连接扫出口） 1m

【注释】 见图纸下端左侧连接扫出口的管道长度。


DN
 100 铸铁管总长 16m

【注释】 16=15+1。

（3）给水排水设备及管件：

截止阀DN
 80 2个

【注释】 见图3-14中截止阀的个数。

地漏DN
 100 6个

【注释】 见图纸中地漏（图中中间隐形圆圈）的数量。

扫出口DN
 100 1个，淋浴器14套。

淋浴器为冷热水钢管成品淋浴器，其安装已包括支管、阀门等工料内，因此套用定额时要注意，对支管和阀门的制作安装所需工料不得重复计算。

（4）管道除锈、刷油：

①给水管道为镀锌钢管，除锈工程均为手工除轻锈。手工除锈方法简单，可以在小构件和复杂外形构件上处理，比较经济，但工作效率低，除锈不彻底，氧化皮不易去除。计算除锈工程量时要注意，管道上各种管件、阀门及设备、上人孔管口凸凹部分的除锈已综合考虑了，不要再另行计算。

给水管道除锈工作量可由公式S
 =πDL
 算出，S
 =3.14×[0.08×1.7+0.05×10.86+0.04×4.4+0.032×4.4]×2m2
 =6.25m2


【注释】 0.08、0.05、0.04和0.32为管道的外径，1.7等为相应管道的长度。

排水管道除锈工程量S
 =3.14×[0.2×4.085+0.15×2.2+0.1×16]m2
 =8.63m2


排水管道为铸铁管，连接方式为承插连接，其除锈工程量应按式S
 =1.2πDL
 计算，其中1.2为承插管承头面积增加系数，因此排水管道除锈工程量为1.2S
 =10.356m2


②刷油工程量与除锈工程量一致（计算方法相同）

室内明装管道，一般先涂刷两遍红丹油性防锈漆，外面再刷两遍各色油性调和漆。

埋地管道防腐主要采用沥青涂料。先刷一遍沥青底漆，再刷一遍沥青涂层，外包保护层。这种做法属于普通防腐层做法。

刷每遍涂料的工程量均与除锈工程量一致。可参考上面计算的除锈工程量。

（5）管道保温：

管道绝热，防潮和保护层计算公式分别为V
 =π（D
 +1.
 033δ
 ）×1.
 033δ
 ×L
 ，S
 =π（D
 +2.
 1δ
 +0.
 0082）×L


本工程中，热水管与冷水管均作保温，则保温层工程量为


V
 1
 =π（0.08+1.033×0.02）×1.033×0.02×（1.7×2）m3
 =0.022m3



V
 2
 =π（0.05+1.033×0.02）×1.033×0.02×（10.86×2）m3
 =0.10m3



V
 3
 =π（0.032+1.033×0.02）×1.033×0.02×（4.4×2）m3
 =0.03m3



V
 4
 =π（0.04+1.033×0.02）×1.033×0.02×（4.4×2）m3
 =0.035m3


保温层工程量总计为V
 =0.19m3


保护层做法是外缠玻璃布，保护层是为了保护保温层不受机械损伤及防止雨水对保温结构的侵蚀而设置的，一般设在保温层外面，则各个管段保护层工程量分别为


S
 1
 =π（0.08+2×0.02+2.1×0.02+0.0082）×（1.7×2）m2
 =1.82m2



S
 2
 =π（0.05+2×0.02+2.1×0.02+0.0082）×（10.86×2）m2
 =9.56m2



S
 3
 =π（0.04+2×0.02+2.1×0.02+0.0082）×（4.4×2）m2
 =3.60m2



S
 4
 =π（0.032+2×0.02+2.1×0.02+0.0082）×（4.4×2）m2
 =3.38m2


则保护层的工程量总计为S
 =18.36m2


2.清单工程量

镀锌钢管 DN
 80 1.7m×2=3.4m


DN
 50 10.86m×2=21.72m


DN
 40 4.4m×2=8.8m


DN
 32 4.4m×2=8.8m

铸铁管 DN
 200 4.085m


DN
 150 2.2m


DN
 100 16m

螺纹阀门 DN
 802个

地漏 DN
 1006个

地面扫出口DN
 100 1个

淋浴器 16套

清单工程量计算见表3-14。

表3-14
 清单工程量计算表
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项目编码：031004014 项目名称：地漏



项目编码：031004014 地面扫出口



【
 例10】
 如图3-15所示为排水管道截取的部分图，其中有地漏和清扫口各一个，试计算其工程量。
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图3-15 排水管道部分图


【
 解】
 1.清单工程量

清单工程量计算见表3-15。

表3
 -15
 清单工程量计算表
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2.定额工程量

定额工程量计算见表3-16。

表3
 -16
 定额工程量计算表
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注：清扫口安装于地面以下，应区别于清通口，清通口为安装在楼层排水横管尾端。地漏定额编号8-447，基价：55.88元；其中人工费37.15元，材料费（不含主材费）18.73元清扫口定额编号8-451，基价：18.77元；其中人工费17.41元，材料费（不含主材费）1.36元


3
 .4
 大便器、
 小便器、
 水箱、
 小便槽冲洗管制作安装


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



项目编码：031004006 项目名称：大便器



项目编码：031004014 项目名称：地面扫出口



项目编码：031004014 项目名称：地漏



项目编码：031006015 项目名称：水箱制作安装



【
 例11】
 某学校教学综合楼地上5层，生活给水由校内生活给水管网直接供给。室内给水管材采用镀锌钢管，连接方式采用螺纹连接明装，管道外刷面漆二遍，给水管道穿越门洞的横管需作保温、防结露处理，保温材料为20mm厚难燃塑料类保温材料，外缠生胶带，给水入户管穿墙采用柔性防水套管。室内排水管道采用承插铸铁管，石棉水泥接口。排出管穿墙采用柔性防水套管，试计算其工程量（男卫生间）。如图3-16所示为给水排水管道布置平面图，如图3-17所示为给水系统图与排水系统图。给水立管分为两根，排水立管1根。试计算该系统工程量。
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图3-16 男卫生间给水排水管道布置平面图


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装工程量计算（给水系统）镀锌钢管：

①DN
 50（埋地）：[1.5（室内外管线分界）+0.37（外墙厚度）+0.03（DN
 50立管与墙内表面之间的距离）+0.4（立管标高，参见系统图）]m=2.3m


DN
 50（立管明装）：3.9×3m=11.7m

【注释】 由图3-17可知，3.9为单层的高度，3为给水系统中立管的段数，从一层到四层共3段。

②DN
 32（水平管）：（3.45-0.03-0.02）m=3.4m 共五层，且每层的给水管道布置形式相同，因此DN
 32水平管总长为3.4×5m=17m

【注释】 3.45为竖向墙长度，0.03为下端管道距墙面的距离，0.02为上端管道离墙面的距离。


DN
 32（立管）：[3.9+1-1.5（参见系统图）+（15.6+1）-（11.7+2.2）]m=6.1m

【注释】 3.9+1-1.5为给水系统中间的右侧最下端管道的数值长度，（15.6+1）-（11.7+2.2）为左侧第五层至第四层之间数值管道的长度。
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图3-17 给水排水系统图

a）给水系统图 b）排水系统图

③DN
 25（水平管）：[0.9-0.05+0.9-0.25（高位水箱宽度的一半）-0.9/2+0.24（内墙厚度）+0.3+0.68+0.68]m=2.95m，每层的给水管道布置形式相同，且共有五层，则DN
 25水平管的总长为2.95×5m=14.75m

【注释】 [0.9-0.05+0.9-0.25（高位水箱宽度的一半）-0.9/2]为图纸左下端的管道长度之和；

[0.24（内墙厚度）+0.3+0.68+0.68]为图纸右下端的管道长度之和。


DN
 25（立管）：[11.
 7+1-（3.
 9+1.
 5）]m
 =7.
 3m
 （参见系统图）

【注释】 [11.
 7+1-（3.
 9+1.
 5）]为给水系统中图纸右端第四层与第二层之间的数值管道之和。

④DN
 20（水平管）：[0.9/2+0.25+0.9/2（参见平面图）+0.68]m=1.83m，每层的DN
 20给水管道布置形式相同，且共有五层，则DN
 20水平管的总长为1.83×5m=9.5m

【注释】 （0.9/2+0.9/2）为最左端管道的长度，0.25为高位水箱宽度的一半，0.68为图纸最右端管道的长度。


DN
 20（立管）：1×3×5m=15m

【注释】 每层3个立管，每个立管1m，共5层。

⑤DN
 15（水平）：[0.9+0.9/2+0.24（内墙厚度）+1.0（污水池中心至内墙内表面之间的净距）+0.5]m=3.49m，共5层则DN
 15水平管总长为3.49×5m=17.45m


DN
 15（立管）：[（1.5-1.0）×5+（1.5-1.1）×5]m=4.5m

【注释】 （1.5-1.0）为给水系统立面图中左侧立管的长度，5为立管的个数；（1.5-1.1）为给水系统立面图中右侧立管的长度，5为立管的个数。

⑥给水管道（镀锌钢管）安装工程量小计：


DN
 50（埋地） 2.3m


DN
 50（明装） 11.7m


DN
 32（水平） 17m


DN
 32（立管） 6.1m


DN
 25（水平） 14.75m


DN
 25（立管） 7.3m


DN
 20（水平） 9.5m


DN
 20（立管） 15m


DN
 15（水平） 17.45m


DN
 15（立管） 4.5m

（2）排水系统承插铸铁管：

①DN
 100（埋地）：[1.5（室内外管线分界）+0.53+0.353]m=2.383m

【注释】 （0.53+0.353）为埋地竖直管道的长度。


DN
 100（明装立管）：[19.5（立管标高）+0.5]m=20m

【注释】 19.5和0.5为立管两端的标高。


DN
 100（明装水平）：[0.9-0.12+0.9×2+0.3（见图3-16）]m=2.88m 共五层且每层管道安装形式相同，则DN
 100明装水平管总长度为2.88×5m=14.4m

【注释】 （0.9-0.12+0.9×2+0.3）为水平管道的长度，见图纸下端标注，其中0.12为中间管道距墙的距离，0.3为竖向管道的长度。


DN
 100（连接大便器）：0.5×3×5m=7.5m

【注释】 0.5为每段管道的长度，3为大便器的个数，5为层数。

②DN
 75（水平部分）：（3.45-0.03-0.253-0.02-0.5）m=2.647m

【注释】 3.45为中间墙的长度，（0.253+0.03）为下端管道距墙面的长度，（0.02+0.5）为上端管道距墙面的竖直距离。

则DN
 75水平部分总长度为2.647×5m=13.235m

【注释】 2.647为每层上的管道长度，5为层数。

③DN
 50（连接洗手池）：（0.12+0.24+0.3+0.68+0.68）m=2.02m

【注释】 0.12为中间管道局墙面的距离，0.24为墙厚，0.3为右端第一个洗手池距墙面的距离，（0.68+0.68）为另外三个洗手池之间的管道长度。


DN
 50（连接污水池）：[0.8（参考施工图）+0.5]m=1.3m


DN
 50（连接小便槽与地漏）：（0.5+1.5）m=2.0m


DN
 50每层总长度为（2.02+1.3+2.0）m=5.32m

则整个系统中DN
 50的总长度为5.32×5m=26.6m

④排水系统承插铸铁管工程量小计：


DN
 100（埋地） 2.383m


DN
 100（明装） （20+14.4+7.5）m=41.9m


DN
 75（水平） 13.235m


DN
 50 26.6m

（3）给水设备及管件：

①水表DN
 50 1个（给水管入户总水表）

水表DN
 25 1个（每户1个）×5=5个

②截止阀DN
 50 1个（给水管入户处）

截止阀DN
 25 2个（每层卫生间分支管处）×5=10个

截止阀DN
 32 1个（小便槽侧给水支管）×5=5个

③水龙头DN
 15 1个（污水池）×5=5个

水龙头DN
 20 4个（洗手池）×5=20个

④高位水箱蹲式大便器 3套（每层卫生间）×5=15套

⑤DN
 50地漏 2个（每层卫生间）×5=10个

⑥地面扫出口DN
 100 1个（每层卫生间）×5=5个

（4）管道刷油：

①给水管道刷银粉漆两遍，其表面积工程量为


DN
 50 S
 =3.14×0.05×11.7m2
 =1.84m2



DN
 32 S
 =3.14×0.032×（17+6.1）m2
 =2.32m2



DN
 25 S
 =3.14×0.025×（2.95+7.3）m2
 =0.80m2



DN
 20 S
 =3.
 14×0.02×（9.15+15）m2
 =1.52m2



DN
 15 S
 =3.14×0.02×（17.45+4.5）m2
 =1.38m2


给水管道刷银粉漆的总工程量S
 =7.86m2


②排水铸铁管刷沥青两遍，其表面积工程量为


DN
 100 S
 =3.14×0.1×2.383m2
 =0.75m2



DN
 100 S
 =3.14×0.1×41.9m2
 =13.16m2



DN
 75 S
 =3.14×0.075×13.235m2
 =3.12m2



DN
 50 S
 =3.14×0.05×26.6m2
 =4.18m2


排水管道刷沥青的总工程量为21.21m2
 。

（5）支架：

根据常用管道支架间距规则标准可求得支架数量。


DN
 50 11.7/3个=4个


DN
 32 （17+6.1）/3个=8个


DN
 25 （2.93+7.3）/3个=3个


DN
 20 （9.15+15）/3个=8个


DN
 15 （17.45+4.5）/3个=7个


DN
 100 41.9/3个=14个

不保温单管托架用料表：

管道支架DN
 20 0.49kg/个×8个=3.92kg DN
 25 0.6kg/个×3个=1.8kg


DN
 32 0.99kg/个×8个=7.92kg DN
 50 1.02kg/个×4个=4.08kg


DN
 100 1.95kg/个×14个=27.3kg

2.清单工程量

清单工程量计算见表3-17。

表3-17
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-37.jpg]


（续）

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter03-38.jpg]



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031001005 项目名称：承插铸铁管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031004014 项目名称：地漏



项目编码：031004006 项目名称：大便器



项目编码：031004003 项目名称：洗手盆



项目编码：031004001 项目名称：浴盆



【
 例12】
 如图3-18～图3-20所示，某卫生间的给水排水平面与系统图，其中室内给水管采用热浸镀锌钢管，连接方式为螺纹连接明装，管道外刷面漆两遍，排水管材为承插铸铁管，试计算其工程量。
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图3-18 某卫生间给水排水平面图（单位：m）

1—搪瓷浴盆 2—低水箱坐便 3—洗手盆 4—污水池 5—地漏
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图3-19 某卫生间给水系统图（单位：m）
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图3-20 某卫生间排水系统图（单位：m）


【
 解】
 1.定额工程量

（1）给水系统：

给水系统是一条供给卫生间的给水系统，管径由DN
 32、DN
 25、DN
 20、DN
 15组成。

1）镀锌钢管DN
 32（螺纹连接）：

[1.5（室内外管道界线）+0.3（室内与立管间距）+（0.9+2.20）（图3-19）]m=4.9m

立管上截止阀 1个

2）镀锌钢管DN
 25：（0.5+0.3+0.3）m=1.1m（图3-18）

【注释】 见平面图中两给水管之间尺寸。

3）镀锌钢管DN
 20：（0.6+0.5+1.0+1.4）m=3.5m（图3-18）

【注释】 上式为图3-18中间单个横向支道的长度之和。

南北两侧给水支管对称，因此3.5×2m=7.0m

4）镀锌钢管DN
 15：

[2.0×2（平面图中干管与支管交叉处到地漏之间距离）+0.5（污水池中心至地漏中心的

距离）×2（两侧对称）+0.5（装阀门的支管的长度）×8（共计8个）]m=9m

5）管件工程量：


DN
 32截止阀 1个 DN
 15 截止阀 8个 DN
 15水龙头 4个

6）给水设备工程量：

搪瓷浴盆 2组

（2）排水系统：

1）承插铸铁管DN
 100：水平部分

[1.5（室内外分界点）+0.3+2.0×2+0.3×2+0.5+0.5×2（详见平面图）+（1.4+1.0+

0.6+0.5）×2（详见平面图）]m=14.9m

【注释】 0.3为从外墙洞右端竖向排水管的距离，0.3×2+0.5+0.5×2为右端竖向排水管的长度之和，（1.4+1.0+0.6+0.5）×2为图纸中间两端横向排水管的长度之和。

立管部分 [0.5+0.38（详见排水系统图）+0.5×4（排水支管高度）+3.5-0.5]m=5.88m

【注释】 （0.5+0.38）为从右端竖向管道到埋地管之间的竖直管道距离，（3.5-0.5）为系统图上端立管的长度，0.5×4为四段排水支管的长度之和。


DN
 100承插铸铁管的总长度为（14.9+5.88）m=20.78m

2）承插铸铁管DN
 50水平部分：0.5×2m=1m

【注释】 见平面图中尺寸。

立管部分 0.5×8m=4m 总长度为5m

【注释】 立面图中共8根排水支管，每段长度为0.5m。

3）排水设备工程量：

低水箱坐便2套 洗手盆2组 地漏 4个

某卫生间排水工程量计算见表3-18。

表3-18
 某卫生间给水排水工程量计算表
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2.清单工程量：

清单工程量计算见表3-19。

表3-19
 清单工程量计算表
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项目编码：031004006 项目名称：大便器



【
 例13】
 如图3-21所示为延时自闭蹲式大便器示意图，试计算其有关工程量。
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图3-21 大便器示意图

1—延时自闭冲洗阀 2—DN
 25塑料管 3—大便斗 4—P型存水弯DN
 100


【
 解】
 1.清单工程量

延时自闭蹲式大便器 1组

2.定额工程量

定额工程量计算见表3-20。

表3
 -20
 定额工程量计算表
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定额编号8-413，基价：l1812.01元；其中人工费167.42元，材料费1644.59元


项目编码：031004007 项目名称：小便器



【
 例14】
 如图3-22所示为立式小便器安装示意图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

立式小便器 1组

2.定额工程量

项目：立式小便器 单位：10套 数量：0.1

定额编号8-423，基价：2408.31元；其中人工费124.46元，材料费（不含主材费）2283.85元
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图3-22 立式小便器安装示意图


项目编码：031006015 项目名称：水箱制作安装



【
 例15】
 如图3-23所示为水箱的安装示意图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

矩形水箱 1台

2.定额工程量

①项目：钢板矩形水箱制作 单位：100kg 数量：8.2；

定额编号8-539，基价：461.79元；其中人工费46.21元，材料费393.88元，机械费21.70元

②钢板水箱安装，单位：个，数量：1；

定额编号8-553，基价：118.34元；其中人工费80.11元，材料费（不含主材费）2.44元，机械费35.79元

③钢板人工除锈，单位：100kg，数量：8.2；

定额编号11-7，基价：17.35元；其中人工费7.89元，材料费2.5元，机械费6.96元
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图3-23 水箱安装示意图

④钢板红丹防锈漆第一遍，单位：100kg，数量：8.2；

定额编号11-117，基价：13.17元；其中人工费5.34元，材料费（不含主材费）0.87元，机械费6.96元

⑤钢板红丹防锈漆第二遍，单位：100kg，数量：8.2；

定额编号11-118，基价：12.82元；其中人工费5.11元，材料费（不含主材费）0.75元，机械费6.96元

⑥钢板调和漆第一遍，单位：100kg，数量：8.2；

定额编号11-126，基价：12.33元；其中人工费5.11元，材料费（不含主材费）0.26元，机械费6.96元

⑦钢板调和漆第二遍，单位：100kg，数量：8.2；

定额编号11-127，基价：12.30元；其中人工费5.11元，材料费（不含主材费）0.23元，机械费6.96元

⑧水箱支架制作，单位：t，数量：0.75；

⑨水箱支架安装，单位：t，数量：0.75；

⑩铁支架人工除中锈，单位：100kg，数量：7.5；

⑾支架红丹防锈漆第一遍，单位：100kg，数量：7.5；

⑿支架红丹防锈漆第二遍，单位：100kg，数量：7.5；

⒀支架调和漆第一遍，单位：100kg，数量：7.5；

⒁支架调和漆第二遍，单位：100kg，数量：7.5；


项目编码：031004015 项目名称：小便槽冲洗管制作安装



【
 例16】
 如图3-24所示为三根多孔冲洗管，管长为2.8m，控制阀门的短管长度一般为0.15m，计算小便槽冲洗管的工程量。


【
 解】
 1.清单工程量


DN
 25冲洗管工程量=（2.8+0.15）×3m=8.85m

【注释】 2.8为横向管道的长度，0.15为两侧竖向控制阀门短管的长度。

2.定额工程量


DN
 25冲洗管（镀锌钢管），单位：10m，数量：0.89。

定额编号8-458，基价：342.52元；其中人工费169.04元，材料费158.50元，机械费14.98元


项目编码：031004014 项目名称：排水栓



【
 例17】
 如图3-25所示为排水栓示意图，试对其进行清单和定额工程量计算。


【
 解】
 1.清单工程量

不带存水弯塑料排水栓DN
 50 1组

2.定额工程量
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图3-24 多孔冲洗管
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图3-25 排水栓

不带存水弯塑料排水栓DN
 50，单位：10组，数量：0.1。

定额编号8-446，基价：143.26元；其中人工费30.88元，材料费112.38元


3
 .5
 卫生器具制作安装清单工程量与定额工程量计算规则的联系与区别

1.联系

（1）净身盆：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，均按设计图示数量计算。

（2）洗脸盆：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

（3）洗涤盆：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

（4）淋浴器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

（5）地漏、地面扫除口：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

（6）大便器、小便器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

（7）水龙头：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同净身盆。

2.区别

（1）小便槽冲洗管制作安装：

清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以“m”为单位计算。

定额工程量计算规则：以“10m”为计量单位计算，不包括阀门安装，其工程量可按相应定额另行计算。

（2）浴盆：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算。

定额工程量计算规则：按设计图示数量以“10组”为单位计算，但浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌石砖及瓷砖粘贴。

（3）热水器、开水炉：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算。



第4章 供暖器具



4
 .1
 总说明

供暖器具主要包括：铸铁散热器、钢制闭式散热器、钢制板式散热器、钢制壁板式散热器、钢制柱式散热器、暖风机、空气幕等。

本章主要依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）以及《全国统一安装工程预算定额》编写。工程量的计算采用清单工程量与定额工程量相对照的形式，思路清晰，层次分明，可以使读者更好、更快地掌握清单工程量与定额工程量的计算方法。

最后一节归纳、汇总了清单工程量规则与定额工程量计算规则之间的异同点，使读者加强对计算规则的记忆。


4
 .2
 铸铁散热器


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例1】
 某住宅工程底层采暖平面图如图4-1所示，请计算底层采暖工程量。采暖工程设计说明如下：
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图4-1 回水管平面图

（1）给水排水管道采用镀锌钢管螺纹连接。

（2）给水干管（包括立管和水平管）均采用DN
 32镀锌钢管。

（3）排水水平支管均采用DN
 20镀锌钢管。

（4）各干管、支管上均采用闸阀螺纹连接。

（5）回水管过门设混凝土地沟。

（6）采用M-132型铸铁散热器，片数已分别标在图中，每片按85mm计算，散热片上下两螺纹和连接孔间隔500mm。

（7）各立管离开墙面100mm。

（8）各房间内散热器按管一侧端头离开支管立管0.8m。

（9）室外水平供水管及回水管长度算至外墙皮1.5m。

试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道工程量：


DN
 20镀锌钢管长度螺纹连接=[（2.1+3.6+3+0.9+3.6+4.8+1.5+3+1.5）+（3.6×2+0.9+3.3+3.6+1.5+2.1+0.86×6）]m

=47.76m

【注释】 [（2.1+3.6+3+0.9+3.6+4.8+1.5+3+1.5）+3.6×2+0.9+3.3+3.6+1.5+2.1]为图纸所有尺寸的和，0.86为与上端和左端暖气片连接的每段管道的长度，共6段。

（2）散热器工程量：

采用标准型铸铁柱型散热器（柱外径约27mm）。

片数=（7+12+14+12+14+12+7+14+8+8+14）片=129片

【注释】 上式为图示所有采用标准型铸铁柱型散热器片数的和。

（3）管道除锈、刷油、防腐：


S
 =πDL
 =3.14×20×10-3
 ×47.76m2
 =3.0m2


【注释】 20为管道的外径，47.76为管道的长度。

2.清单工程量

（1）管道工程量计算同定额工程量计算法。

（2）散热器工程量计算同定额工程量计算。

清单工程量计算见表4-1。

表4-1
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：阀门



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例2】
 幼儿园供暖，如图4-2所示，该幼儿园共三层，每层均为2.8m，该系统图为供暖系统图中的部分立管示意图，试计算其工程量。
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图4-2 供暖系统图


【
 解】
 如图4-2所示，立管①、②系统采用上供下回式，在供水总干管处安装阀门，每根立管上安装截止阀，系统采用同程式，单管制，选用四柱760型铸铁柱型散热器和焊接钢管，供水和回水干管及总立管采用焊接，其余部分采用螺纹连接。

根据施工图纸和施工方法，参考定额有关内容，将该单项工程划分为如下一系列分项工程项目：

①室内管道安装。

②散热器组对与安装。

③阀门、集气罐制作与安装。

④铁皮套管制作。

⑤管道支架制作与安装。

⑥管道除锈刷油。

⑦散热器片刷油。

⑧支吊架刷油。

⑨管道保温。

（1）管道工程量：


DN
 50的钢管焊接，包括供暖引入管，供暖总立管和供暖干管三部分：

长度=入口与建筑物外墙皮距离+外墙厚度+干管离墙距离+立管顶标高-立管底标高+

总立管与立管②之间距离

=[1.5+0.37+0.15+8.2-（-1.1）+1.5+4]m

=16.82m


DN
 20的钢管螺纹连接，包括①立管。

长度=（8.2-0.8-0.6×2+0.2）m=（6.2+0.2）m=6.4m

【注释】 8.2为上端管道的标高，（0.8+0.6×2-0.2）为中间三个暖气片的高度之和。


DN
 25的钢管螺纹连接，包括②立管 长度=8.2m

【注释】 8.2为上端管道的标高。


DN
 20的钢管焊接，长度=4m

【注释】 4为图4-2下端回水干管的长度。

（2）管件工程量：


DN
 50阀门 1个 DN
 20阀门 2个 DN
 25阀门 2个

（3）散热器片数：

共9组136片

【注释】 136=18+15+17+（16+13+14）×2，为图示所有散热器片数之和。

（4）除锈、刷油：

钢管刷两遍红丹防锈漆和两遍银粉漆；散热器带锈刷底漆和防锈漆后再刷两遍银粉漆。


DN
 50钢管表面积：2πrl
 =3.14×0.05×16.82m2
 =2.64m2


【注释】 0.05为管道的外径，16.82为管道的长度，下同。


DN
 20：10-3
 ×20×3.14×（6.4+4）m2
 =0.65m2



DN
 25：10-3
 ×25×3.14×8.2m2
 =0.644m2


（5）保温：

供水主立管、敷设在暖沟内的管道（包括主干连接处立管）均须作保温，保温材料采用岩棉管壳，厚度为40mm，外缠玻璃丝布保护层。

总面积：3.14×0.09×（8.2+1.1+1.5）m2
 =3.14×0.09×10.8m2
 =3.052m2


【注释】 0.09=0.05+0.04，（8.2+1.1+1.5）为供水主立管、敷设在暖沟内的管道的长度之和。

清单工程量计算见表4-2。

表4-2
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀门



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



【
 例3】
 某住宅楼室内采暖平面图，如图4-3～图4-6分别为该住宅楼一层采暖系统图，二～七层采暖平面图，采暖系统图，系统为单管垂直串联带闭合管的上分式，入户主管设有阀门和循环管，各立管均设阀门，暖气片为铸铁柱型散热器，施工内容包括管道安装、暖气片组对安装、阀门安装、集气罐安装、支架制作安装、除锈刷油和保温等，试计算该工程项目的工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）钢管连接工程量：

计算管段①，DN
 70，该系统有入户阀门，阀门安装在室内地沟内，入户管应计算到离外墙皮1.5m处。

[1.50+0.37+0.12+0.06（净距）+0.038（半径）+20.90（标准差）]m=22.99m

【注释】 1.50为入户管离外墙皮的距离，0.37为墙的厚度，（0.12+0.06）为离墙面的净距，0.038为管道的半径，20.90=（19.20+1.70），为竖直管道的上下标高之差。

管段②，DN
 50，干管变径点为三通节点后200～300mm处。

[4.50-（0.12+0.06+0.038）+3.30-（0.12+0.06+0.038）+5.10-（0.12+0.06+0.038）+2.40-1.20+0.35+0.20+0.42]m=14.42m

【注释】 4.50为七层墙的长度，（0.12+0.06+0.038）为管道两端距墙面的距离；（2.40-1.20）为七层管道的卫生间右侧房间的最右端管道的长度；（0.35+0.20+0.42）为房间的管道与散热片连接的管道长度之和。

管段③，DN
 40：[5.10+0.23-（0.12+0.06+0.038）+3.30-（0.12+0.06+0.038）+0.12+0.025+0.014+0.20+0.30]m=8.85m

【注释】 5.10为七层卫生间左侧房间墙的长度，0.23为内墙厚，（0.12+0.06+0.038）为管道两端距墙面的距离；（0.12+0.025）为七层管道的卫生间左侧房间的管道与散热片连接的长度之和；（0.014+0.20+0.30）为3.30m房间的管道与散热片连接的长度之和。

管段④，DN
 32：[4.50-（0.12+0.025+0.014+0.20+0.30）-0.05+0.15+0.13]m=

4.071m

【注释】 4.50为七层楼梯间下端房间的长度，（0.12+0.025+0.014+0.20+0.30+0.05）为管道两侧距墙的距离，（0.15+0.13）为房间的管道与散热片连接的长度之和。

管段⑤，DN
 20：该管段长度主要考虑安自动排气阀时留有一定的构造长度，一般为100～150mm，本工程采用150mm。

管段⑥，DN
 32：[4.50/2+2.24/2+0.21+3.30/2-1.96/2-0.21]m=4.04m

管段⑦，DN
 40，地沟断面为1.2m×1m。
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图4-3 -层采暖平面图1：200
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图4-4 二至七层平面图1：200该建筑底图左、右对称

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-7.jpg]


图4-5 采暖系统图1∶200

（3.30-0.46-0.98+5.10-1.17+2.40/2+0.42+0.21-0.20）m=7.42m

管段⑧，DN
 50：（5.10-1.17+1.20-0.42-0.21+0.20+3.30-0.17+4.50-1.171-1）m

=10.16m

管段⑨，DN
 70：（12.60-1.17+0.49+0.70+1.50）m=14.12m

主立管工程量计算：主立管计算用供水干管标高减去回水干管的标高，再减去暖气片上下接口中心距离，加上立管中心到回水干管中心距离。

[19.20-（-1.00）-0.5×7+0.73]m=17.43m

用同样的方法计算其他立管。
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图4-6 采暖系统图1∶200

散热支管计算：以主立管左边第二根立管七层的散热器支管计算为例，说明散热器支管的计算方法。该窗洞口为1.8m，该组散热器为6片，散热器组对后中心为窗洞口中心，散热器支管的长度满足其构造要求即可，散热器片数超过41个，采用异侧连接。


M
 =（0.35×2+1.68+0.1×3）m=2.68m

用同样的方法计算其他散热器支管工程量。

（2）散热器组对安装工程量计算：

散热器组对安装工程量直接在采暖平面图和系统图上查得，共：[（6+5+5+5+5+6+7+6+5+5+5+5+5+8）×2+3+2+2+2+3+3+3+3×6+3×6+（7+6+6+6+6+7+7+2×6×3）×2+3×2+4×2+5]片=381片

【注释】 将图示各个平面上的暖气片片数相加即得最终总片数。

（3）阀门工程量计算（螺纹连接或法兰连接）：

阀门DN
 70 法兰连接 2个

阀门DN
 50 法兰连接 4个

阀门DN
 32 螺纹连接2个

阀门DN
 25 螺纹连接12个

阀门DN
 20 螺纹连接19个

自动排气阀 2个

（4）支架制作安装工程量计算：

支架制作工程量以kg为计量单位。

总重量=∑（同型号管架个数×单重量）=29.9kg

（5）除锈刷油工程量：

该工程钢管和支架除锈均为除轻锈，采用人工除锈，管道、支架和设备刷油工程量按设计说明要求执行，地沟内管道、支架刷红丹防锈漆两遍，地沟外的管道、支架刷红丹防锈漆两遍，刷银粉漆两遍，散热器刷防锈漆一遍，刷银粉漆两遍。

①钢管除锈刷油工程量计算（D
 为外径）：


DN
 70：S
 1
 =πLD
 =3.14×37.41×0.0795m2
 =9.339m2



DN
 50：S
 2
 =πLD
 =3.14×55.4×0.06m2
 =10.437m2



DN
 40：S
 3
 =πLD
 =3.14×29.1×0.048m2
 =4.386m2



DN
 32：S
 4
 =πLD
 =3.14×18.44×0.042m2
 =2.432m2



DN
 25：S
 5
 =πLD
 =3.14×102×0.0335m2
 =10.729m2



DN
 20：S
 6
 =πLD
 =3.14×365.9×0.0268m2
 =30.791m2



DN
 15：S
 7
 =πLD
 =3.14×30×0.0213m2
 =2.006m2


钢管除锈刷油总工程量：S
 =70.13m2


②支架制作安装。

③散热器按每片实际散热面积计算。

（6）地沟内采暖管道保温工程量计算（L
 、D
 、δ
 ）：

该工程钢管保温采用超细玻璃棉管，外包玻璃皮保护层。

①保温工程量：V
 =L
 ×π×（D
 +δ
 +δ
 ×3.
 3%
 ）×（δ
 +δ
 ×3.
 3%
 ）=0.33m3


②保护层工程量：S
 =πLD
 =8.9m2


（7）套管工程量：

从采暖施工图中查得，根据管径大小确定数量（厨房、卫生间采用钢套管）。

①钢套管为0.93m。

②铁皮套管为86个。

（8）自动排气阀安装工程量：

在采暖施工图中查得2个

2.清单工程量

（1）钢管：


DN
 70：37.41m DN
 32：18.44m


DN
 50：55.4m DN
 25：102m


DN
 40：29.1m DN
 20：365.9m


DN
 15：30m

（2）管道支架制作安装：0.03t

（3）阀门：DN
 20 19个 DN
 25 12个


DN
 32 2个 DN
 50 4个 DN
 70 2个

（4）暖气片：共381片

（5）自动排气阀：2个

清单工程量计算见表4-3。

表4-3
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003002 项目名称：螺纹法兰阀门



项目编码：031002001 项目名称：管道支架制作安装



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例4】
 某室内采暖工程平面图如图4-7所示，系统图如图4-8所示。施工说明如下：
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图4-7 某室内采暖工程平面图
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图4-8 采暖系统图

（1）材质：焊接钢管。

（2）接口方式：立管、支管均采用螺纹连接，其余采用焊接。

（3）阀门型号：总阀为J41T-1.6，其余为J11T-1.6，进出口立管、支管管径为DN
 20。

（4）采用四柱760型散热器。

（5）焊接钢管除锈后刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍。

试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）焊接钢管：DN
 25

[（1.5+0.185+12.9-0.285+3.4-0.285）×2+2.7-0.05]m=37.48m

【注释】 1.5+0.185为墙外的管道长度与1/2墙壁厚度之和（参考采暖平面图），12.9为上端横向管道的长度（参考采暖平面图），3.4为竖向管道的长度（参考采暖平面图），0.285为横向和竖向管道距墙面的距离（参考采暖平面图），上下两端管道，故乘以2，（2.7-0.05）为图纸左端竖向管道的长度，2.7和0.05为管道上下两端的标高（参考采暖系统图）。

（2）钢管螺纹连接：DN
 20

{[（3.1+3.15）/2-0.768]×3+（3.0-0.057×16）+（3.45-0.057×16）+（0.25+0.126-0.05）×4+（1.3-0.057×14×1/2）×2+（0.126-0.05）}m=14.88m

（3）集气罐配管：DN
 15 （1.5+0.2）m=1.7m

（4）套管安装：DN
 50：0.41×2m=0.82m


DN
 40：0.28×2m=0.56m

（5）法兰截止阀：J41T-1.6DN
 25：2个

（6）螺纹截止阀：J11T-1.6DN
 20：3个

（7）螺纹角阀：J14T-1.6DN
 20：5个

（8）螺纹截止阀：J11T-1.6DN
 15：2个

（9）集气罐安装：DN
 100 1个

（10）支架制作：37/3×1kg=12kg

（11）散热器安装：760型 58片

【注释】 58=12+12+12+12+10，为所有暖气片之和。

（12）钢管刷油面积：

（3.14×0.034×37.48+3.14×0.027×14.88+3.14×0.021×1.7）m2
 =5.37m2


【注释】 0.034为DN
 25管道的外径，37.48为DN
 25管道的长度，0.027为DN
 20管道的外径，14.88为DN
 20管道长度，0.021为DN
 15管道的外径，1.70为DN
 15管道长度。

（13）套管刷油面积：（3.14×0.06×0.82+3.14×0.048×0.56）m2
 =0.23m2


【注释】 0.06为DN
 50管道的外径，0.82为管道的长度，0.048为DN
 40管道的外径，0.56为管道的长度。

（14）散热器刷油面积：58×0.235m2
 =13.63m2


【注释】 58为散热器的个数，0.235为每片散热器的刷油面积。

2.清单工程量

清单工程量同定额工程量，清单工程量计算见表4-4。

表4-4
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀门



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例5】
 如图4-9所示，为上行下给式采暖系统，图中管道长度与所量图上距离相符，各立管管径为DN
 20，散热器各支管为DN
 15。根据图中所示数据，②、③、④各个立管之间的距离为2.2m，立管总长8.1m，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）镀锌钢管：


DN
 32：（5.2+5.8）m=11m

【注释】 5.2为图4-9上端管道的长度，5.8为图4-9下端管道的长度。


DN
 25：立管②③之间供水、回水干管之和 2.2×2m=4.4m

【注释】 每段管道长度为2.2m，共供水、回水干管两段管道，共计4.4m。


DN
 20：③、④立管之间供水、回水干管、各立管长度减去散热器支管之间的间距：

[2.2×2+（8.1-0.5×4）×4]m=28.8m

【注释】 2.2×2为供水、回水干管之间的管道长度之和，具体注释见上；（8.1-0.5×4）×4中，8.1为立管的总高度，0.5为各个散热片支管之间的距离，4为散热片的个数，最后一个4为立管的数量。


DN
 15：散热器与立管间距0.8m

0.8×4×16m=51.2m

【注释】 4为每组暖气片支管个数，16为总暖气片组数。

（2）阀门：
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图4-9 上行下给采暖系统图 1∶100


DN
 32 焊接阀门 2个

【注释】 上下两段管道每段上一个焊接阀门，共计2个。


DN
 20阀门 螺纹连接 8个

【注释】 见图示单个立管，上下共2个，4段立管，共计8个。

自动排气阀 1个

【注释】 见图纸右上端的自动排气阀的个数。

（3）散热器：共16组 共36×4片=144片

【注释】 每个立管连接的散热片数量为36=（5+4+5+4）×2，共4根立管，共计144片。

（4）除锈刷油工程量计算：

管道刷红丹防锈漆两遍，刷银粉漆一遍，散热器刷红丹防锈漆一遍，刷银粉漆两遍

刷红丹防锈漆第一遍：


S
 =πDL


=（3.14×11×0.042+3.14×4.4×0.034+3.14×28.8×0.027+3.14×51.2×0.021）m2


=7.74m2


【注释】 11为DN
 32的长度，0.042为管道的外径，下同。

刷红丹防锈漆第二遍：S
 =7.74m2


刷银粉漆第一遍：S
 =7.74m2


散热器按每片实际散热面积计算：

四柱813型，散热面积0.28m2
 /片，故S
 =0.28×144m2
 =40.32m2


2.清单工程量

（1）镀锌钢管：DN
 32 11m DN
 25 4.4m


DN
 20 28.8m DN
 15 51.2m

（2）阀门：DN
 32阀门 焊接 2个


DN
 20阀门 螺纹连接 8个

自动排气阀 1个

（3）散热器：共16组 144片

清单工程量计算见表4-5。

表4-5
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例6】
 如图4-10所示为某热水采暖系统图，管道长度与图示所量尺寸一致，各立管管径为DN
 20，散热器支管为DN
 15。根据图示数据，试计算该系统室内管网部分的工程量。


【
 解】
 1.定额工程量（室内网）

（1）镀锌钢管：DN
 32焊接钢管：（3.4+4.5+8.5）m=16.4m

【注释】 （3.4+4.5）为上端供水干管的长度，8.5为下端回水干管的长度。


DN
 20焊接钢管：（2.4+2.4）m=4.8m

【注释】 2.4为每段管道的长度，供水、回水干管共两段。


DN
 20螺纹连接钢管：（6×3+6.8×3+1.3×3）m=42.3m

【注释】 6为右端立管的长度，6.8为左端立管的长度，1.3为两段立管之间的管道长度，3为立管的个数。


DN
 15螺纹连接钢管：0.8×2×12m=19.2m

【注释】 0.8为每段支管的长度，2为每个散热片连接支管的个数，12为散热片的个数。

（2）阀门：


DN
 20螺纹阀门 3×3个=9个

【注释】 第一个3为每段立管上连接三个阀门的个数，后一个3为立管的个数。


DN
 20自动放气阀 3个
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图4-10 热水采暖系统图 1∶100

1—锅炉 2、15—供水、回水干管 3、4—阀门 5—水泵 6—给水管 7—除污器 8—泄水管 9—排气阀 10—膨胀水箱 11—散热器 12、13—用户给、回水管 14—循环管


DN
 32自动放气阀 1个

（3）散热器：共77片

【注释】 77=7+6+6+7+6+5+5+6+8+7+7+7，为图示所有散热器片数之和。

（4）除锈刷油工程量计算：

钢管：刷红丹防锈漆第一遍：


S
 =πDL


=（3.14×16.4×0.042+3.14×4.8×0.027+3.14×42.3×0.027+3.14×19.2×0.021）m2


=7.42m2


【注释】 16.4为DN
 32管道的长度，0.042为管道的外径，4.8为DN
 20管道的长度，0.027为管道的外径，42.3为DN
 20管道的长度，0.027为管道的外径，19.2为DN
 15管道的长度，0.021为管道的外径。

刷银粉漆第一遍：S
 =7.42m2


刷银粉漆第二遍：S
 =7.42m2


散热器：按每片实际散热面积计算：

四柱813型，散热面积0.28m2
 /片，故S
 =0.28×77m2
 =21.56m2


刷红丹防锈漆第一遍 S
 =21.56m2


刷银粉漆第一遍 S
 =21.56m2


刷银粉漆第二遍 S
 =21.56m2


（5）膨胀水箱安装 1个

定额工程量汇总见表4-6。

表4-6
 定额工程量汇总表
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2.清单工程量

清单工程量计算见表4-7。

表4-7
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003007 项目名称：疏水器



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



【
 例7】
 如图4-11所示为低压蒸汽采暖示意图，图中管道长度与图中所量尺寸相符，各立管与各支管均为DN
 20。根据图示数据，试计算该系统室内管网部分的工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道：

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-18.jpg]


图4-11 低压蒸汽采暖系统示意图


DN
 25焊接钢管：供汽干管与回水干管之和

（2.5+5+4.6+4.1+3.5）m=19.7m

【注释】 上式为各段供汽干管与回水干管之和。


DN
 20焊接钢管：②、③立管间供汽管与回水管之和

2.6×2m=5.2m

【注释】 上下两段，每段长度为2.6m。


DN
 20螺纹连接钢管：各立管与各散热器支管之和

（3×3+3.4×3+0.8×4×9）m=48.0m

【注释】 3分别为由上到下的管道长度和段数；3.4为由下到上的管道长度，3为立管的个数；0.8为每段支管的长度，4为每个散热片上的支管的个数，9为散热片的数量。

（2）阀门：DN
 20螺纹连接 2×9个=18个

【注释】 每个散热片上连接两个阀门，共9个散热片。

（3）疏水器：DN
 20 3组


DN
 25 2组

【注释】 见图中疏水器的个数。

（4）散热器：由图中查得共66片

【注释】 66=（4+3+4+4+3+4+3+3+3+3+3+3+4+4+4+5+4+5），为图示所有散热片总和。

（5）除锈刷油工程量计算：

管道：刷红丹防锈漆第一遍：


S
 =πDL
 =[3.14×19.7×0.034+3.14×0.027×（5.2+48）]m2
 =6.61m2


【注释】 19.7为管道的长度，0.034为DN
 25管道的外径，（5.2+48）为管道的长度，0.027为DN
 20管道的外径。

刷红丹防锈漆第二遍 S
 =6.61m2


刷银粉漆第一遍 S
 =6.61m2


散热器：按每片实际散热面积计算：

四柱813型，散热面积0.28m2
 /片，故S
 =0.28×66m2
 =18.48m2


散热器刷红丹防锈漆一遍，刷银粉漆两遍。

2.清单工程量

（1）管道：DN
 25焊接钢管 19.7m


DN
 20螺纹连接 48m


DN
 20焊接钢管 5.2m

（2）截止阀：DN
 20螺纹连接 18个

（3）疏水器：DN
 20 3组 DN
 25 2组

（4）散热器：66片

清单工程量计算见表4-8。

表4-8
 清单工程量计算表
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项目编码：031001006 项目名称：UPVC塑料管



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



【
 例8】
 某工程采暖系统其中一立管如图4-12所示。该工程室内采暖管线采用镀锌钢管螺纹连接，并刷两遍红丹防锈漆和两遍银粉漆，散热器采用柱型铸铁散热器，沿窗边布置，如图4-13所示，试用定额和清单两种计算方式来计算其工程量。


【
 解】
 （1）DN
 32镀锌钢管立管长：

（19.5-0.2）（标高差）m+0.3（立管中心线与供水干管的距离）m-0.6×3m（未跨越的散热器的进出水管中心距）=17.8m


DN
 32镀锌钢管支管管长：其平面图如图4-13所示：[1.2（窗边侧距其内墙中心线的距离）+0.05（乙字弯水平长度）-0.12（半墙壁厚）-0.1（立管中心线距内墙面的距离）]m（单根支管的长度）×2（每个散热器上有进出水两个支管）×6（层数）=1.03×12m=12.36m
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图4-12 立管示意图

定额工程量为：


DN
 32镀锌钢管 项目编码：031001001，计量单位：m，工程数量：17.8+12.36=30.16m，定额工程量：室内管道DN
 32镀锌钢管（螺纹连接），定额编号：8-90，计量单位：10m，工程量为（17.8+12.36）/10=3.016，基价：86.16元；其中人工费51.08元，材料费34.05元，机械费1.03元。

（2）刷红丹防锈漆工程量：

管外面积：（17.8+12.36）（管长）×（0.042×3.1416）（DN
 32钢管外周长）m2


=30.16×0.042×3.1416m2


=3.98m2
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图4-13 散热器平面布置图

①清单工程量：没有关于刷红丹防锈漆的专门编码，其已包含在了管道的工程量计算中。

②定额工程量：管道刷红丹防锈漆第一遍定额编号：11-51，计量单位，10m2
 ，工程量为3.98/10=0.398，基价：7.34元；其中人工费6.27元，材料费1.07元。

第二遍定额编号：11-52，计量单位：10m2
 ，工程量为3.98/10=0.398，基价：7.23元；其中人工费为6.27元，材料费为0.96元。

（3）刷银粉漆工程量：

管道刷银粉漆两遍，管外面积为（17.8+12.36）×（0.042×3.1416）m2
 =3.98m2


①清单工程量：没有关于刷银粉漆的单独编码，其已包含在了管道的工程量计算中。

②定额工程量：管道外刷银粉漆：

第一遍定额编号：11-56，计量单位10m2
 ，工程量为3.98/10=0.398，基价：11.31元；其中人工费6.50元，材料费4.81元。

第二遍定额编号11-57，计量单位10m2
 ，工程量为3.98/10=0.398，基价：10.64元；其中人工费6.27元，材料费4.37元。

（4）散热器工程量：

①清单工程量：

铸铁散热器柱型，项目编码为030805001，计量单位为片，工程数量为：

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-22.jpg]


②定额工程量：

铸铁散热器柱型 定额编号：8-491，计量单位：10片，工程量为：（20+15+15+16+17+19）/10=102/10=10.2，基价：87.73元；其中人工费9.61元，材料费78.12元。

（5）阀门工程量DN
 32螺纹阀门：

①清单工程量：


DN
 32螺纹阀门 项目编码为：031003001，计量单位为个，则工程数量为[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-23.jpg]


②定额工程量：


DN
 32螺纹阀门 定额编号为8-244，计量单位为个，工程量为[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-24.jpg]
 （查立管图示可知），基价：8.57元；其中人工费3.48元，材料费5.09元。

汇总同见表4-9。

表4
 -9
 定额预算表
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项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



项目编码：031001002 项目名称：钢管



【
 例9】
 某房间内散热器布置如图4-14、图4-15所示，该散热器为铸铁散热器M132型。工程概况为：①两散热器片数均为25片，外刷油，防锈漆一遍，银粉漆两遍。②所连支管为DN
 20的焊接钢管（螺纹连接），其外刷防锈漆两遍，银粉漆两遍。试计算散热器工程量以及所连支管工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-26.jpg]


图4-14 散热器室内布置图


【
 解】
 1.铸铁散热器M132工程量

（1）清单工程量：

铸铁散热器M132型 计量单位：片，项目编码：031005001

工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-27.jpg]
 ，其工程内容：包括安装，除锈，刷油，刷银粉

（2）定额工程量：
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图4-15 散热器接管示意图

①组成安装：

定额编号：8-490，计量单位：10片，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-29.jpg]
 ，基价：41.27元；其中人工费14.16元，材料费27.11元

②暖气片刷防锈漆：

定额编号：11-198，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-30.jpg]


基价：8.85元；其中人工费7.66元，材料费1.19元

③暖气片刷银粉漆：

第一遍定额编号：11-200，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-31.jpg]
 [image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-32.jpg]
 2，基价：13.23元；其中人工费7.89元；材料费5.34元

④暖气片刷银粉漆：

第二遍定额编号11-201，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-33.jpg]
 [image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-34.jpg]
 2，基价：12.37元；其中人工费7.66元，材料费4.71元

2.DN
 20焊接钢管（螺纹连接）

（1）清单工程量：


DN
 20焊接钢管 项目编码：031001002，计量单位：m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-35.jpg]


焊接钢管的工程内容：管道、管件及弯管的制作安装；套管件安装；套管制作安装；管道除锈、刷油、防腐；管道绝热及保护层安装、防锈、刷油；水压及泄漏试验。

（2）定额工程量：

①安装 定额编号：8-99，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-36.jpg]


基价：63.11元；其中人工费42.49元，材料费20.06元

②管道刷防锈漆DN
 20焊接钢管：

防锈漆第一遍定额编号：11-53，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-37.jpg]


基价：7.40元；其中人工费6.27元，材料费1.13元

③管道刷防锈漆，DN
 20焊接钢管：

防锈漆第二遍定额编号：11-54，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-38.jpg]
 ，基价：7.28元；其中人工费6.27元，材料费1.01元

④管道刷银粉漆 DN
 20焊接钢管，银粉漆第一遍定额编号：11-56，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-39.jpg]
 ，基价：11.31元；其中人工费6.50元，材料费4.81元

⑤管道刷银粉漆 DN
 20焊接钢管，银粉漆第二遍定额编号：11-57，计量单位：10m2
 ，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-40.jpg]
 ，基价：10.64元；其中人工费6.27元，材料费4.37元


4
 .3
 钢制闭式散热器


项目编码：031005002 项目名称：闭式钢制散热器



【
 例10】
 如图4-16所示为一钢制闭式散热器示意图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

钢制闭式散热器 单位：片 数量：1

清单工程量计算见表4-10。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-41.jpg]


图4-16 钢制闭式散热器示意图

表4-10
 清单工程量计算表
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2.定额工程量

钢制闭式散热器 单位：片 数量：1


项目编码：031001002 项目名称：钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



项目编码：031005002 项目名称：闭式钢制散热器



【
 例11】
 如图4-17所示为下行上给式采暖系统图，图中管道长度与所量图上距离相符，各立管为DN
 20，各散热器支管为DN
 15。根据图中所示数据，试计算其工程量。
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图4-17 下行上给式采暖系统图


【
 解】
 1.定额工程量

（1）钢管：DN
 32：供水、回水干管至①立管间距：（3.1+1.5+3.1+0.8）m=8.5m

【注释】 上式为供水、回水干管至①立管间距之和。


DN
 25：①、③立管间供水、回水干管之和：（4.4+4.4）m=8.8m

【注释】 上下两段，每段长度均为4.4m。


DN
 20：③、④立管间距与各立管长度之和

[4×2+（2.6+2.3）×4]m=24.4m

【注释】 2.6为由上到下的管道长度，2.3为由下到上的管道长度，第1个4为立管的个数，第2个4为立管之间的管道长度，2为管道的个数。


DN
 15：各散热器支管长度之和。

0.8×4×8m=25.6m

【注释】 0.8为每段支管的长度，4为每个散热片上的支管的个数，8为散热片的数量。

（2）阀门：DN
 32截止阀 焊接 2个

【注释】 每段DN
 32上连接1个阀门，共2个。


DN
 15截止阀 螺纹连接 2×8个=16个

【注释】 每个散热片上连接两个阀门，共8个散热片。


DN
 20截止阀 螺纹连接 2×4个=8个

【注释】 每段立管上连接一个阀门，共8个段立管。

自动放气阀 DN
 20 1个

（3）散热器：共134片

【注释】 134=10+10+9+9+8+8+8+8+8+8+8+8+9+8+8+7，为图示所有散热片的个数之和。

（4）除锈刷油工程量计算：

管道刷红丹防锈漆两遍、刷银粉漆一遍，散热器刷防锈漆一遍，刷银粉漆两遍。

管道刷红丹防锈刷一遍：


S
 =πDL


=（3.14×8.5×0.042+3.14×8.8×0.034+3.14×24.4×0.027+3.14×25.6×0.021）m2


=5.82m2


【注释】 8.5为管道的长度，0.042为DN
 32管道的外径，0.034为DN
 25管道的外径，8.8为管道的长度，0.027为DN
 20管道的外径，24.4为管道的长度，0.021为DN
 15管道的外径。

刷红丹防锈漆第二遍：S
 =5.82m2


刷银粉漆第一遍：S
 =5.82m2


散热器：GZ-4-820 散热面积 0.302m2
 /片


S
 =0.302×134m2
 =40.468m2


2.清单工程量

（1）钢管：DN
 32 8.5m


DN
 25 8.8m


DN
 20 24.4m


DN
 15 25.6m

（2）阀门：DN
 32截止阀 焊接 2个


DN
 20截止阀 螺纹连接 8个


DN
 15截止阀 螺纹连接 16个

自动放气阀 DN
 20 1个

（3）散热器：共134片

清单工程量计算见表4-11。

表4-11
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-44.jpg]



4
 .4
 其他散热器


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003003 项目名称：焊接法兰阀门



项目编码：031005002 项目名称：钢制板式散热器



【
 例12】
 如图4-18所示为中行上给下给采暖系统图，图中管道长度为所量尺寸，各立管管径为DN
 20，各散热器支管为DN
 15。根据图中所示数据，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-45.jpg]


图4-18 中行上给下给采暖系统图 1∶100


【
 解】
 1.定额工程量

（1）镀锌钢管：


DN
 25：（2+2.6+4.7+7）m=16.3m

【注释】 前两根立管间距与各立管供水、回水管段之和。


DN
 20：（3.4+3.4+2.5×3+3.9×3）m=26m

【注释】 后两根立管间距与各立管供水、回水管段之和。


DN
 15：0.8×2×6m=9.6m

【注释】 0.8为每段支管的长度，2为每个散热片上支管的个数，6为散热片的数量。

（2）阀门 DN
 25焊接阀门 2个

【注释】 上下两段管道，每段管道上1个焊接阀门。


DN
 15螺纹连接阀门 6个

【注释】 每个上连接1个，共6个。

（3）散热器 共34片

【注释】 34=6+5+6+5+7+5，为图示所有散热片的个数之和。

（4）除锈刷油工程量计算：

管道刷红丹防锈漆两遍，刷银粉漆一遍，散热器刷红丹防锈漆一遍，刷银粉漆两遍。

管道：刷红丹防锈漆第一遍：S
 =πDL
 =（3.14×16.3×0.034+3.14×26×0.027+3.14×9.6×0.021）m2
 =4.58m2


【注释】 16.3为管道的长度，0.034为DN
 25管道的外径，下同。

刷红丹防锈漆第二遍：S
 =4.58m2


刷银粉漆第一遍：S
 =4.58m2


散热器：刷红丹防锈漆第一遍：S
 =（1.06×34）m2
 =36.04m2


GBS-60型 刷银粉漆第一遍：S
 =36.04m2


600×400 刷银粉漆第二遍：S
 =36.04m2


2.清单工程量

（1）镀锌钢管 DN
 25 16.3m


DN
 20 26m


DN
 15 9.6m

（2）阀门 DN
 25焊接阀门 2个


DN
 15螺纹连接阀门 6个

（3）散热器 共34片

清单工程量计算见表4-12。

表4-12
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-46.jpg]



项目编码：031005004 项目名称：光排管散热器制作安装



【
 例13】
 如图4-19所示为光排管散热器示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-47.jpg]


图4-19 光排管散热器示意图


【
 解】
 1.清单工程量

光排管散热器 单位：m 数量：500mm=0.5m

清单工程量计算见表4-13。

表4-13
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-48.jpg]


2.定额工程量

光排管散热器 单位：10m 数量：0.05

注：定额制定是按国际A型排管为准编制的，联管为计价材料，排管为未计价材料，排管长L
 =nL
 1
 （m），n
 为排管根数。


项目编码：031001002 项目名称：钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003007 项目名称：疏水器



项目编码：031003006 项目名称：减压器



项目编码：031003009 项目名称：伸缩器



项目编码：031005002 项目名称：钢制柱型散热器



【
 例14】
 如图4-20所示为某高压蒸汽采暖系统示意图，图中管道长度与所标尺寸一致，各立管与散热器各支管为DN
 20。根据图示内容，试计算该系统图的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-49.jpg]


图4-20 某高压蒸汽采暖系统示意图

1—集汽缸 2—疏水器 3—减压阀 4—分汽缸 5—放汽管 6—伸缩器


【
 解】
 1.定额工程量

（1）钢管：DN
 25焊接钢管：（5.8+5.8+0.4×2+4.5+2.9+2.1）m=21.9m

【注释】 （5.8+5.8）为上下两段管道的长度之和，（0.4×2）为侧管的长度之和，4.5为管道的数值长度，（2.9+2.1）为进户管道的长度之和。


DN
 20焊接钢管：②、③立管间供汽干管与回水干管之和：（1.8+1.9）m=3.7m

【注释】 1.8为供汽干管的长度，1.9为回水干管的长度。


DN
 20螺纹连接钢管：各立管与散热器各支管

（3.8×3+4×3+0.8×4×6+0.8×3+1.8×3）m=50.4m

【注释】 3.8为由上到下的管道长度，4为由下到上的管道长度，3为立管的个数；0.8为每段支管的长度，4为左端两个立管每个散热片上的支管的个数，6为左端两个立管的散热片的数量；（0.8×3+1.8×3）为右端立管上散热器支管长度之和，其中，0.8为竖向支管长度，1.8为横向支管长度，3为右端立管上散热器的数量。

（2）阀门：DN
 20 螺纹连接截止阀 （4×6+6）个=（24+6）个=30个

【注释】 4×6为左端两个立管上散热器支管上连接螺纹连接截止阀的个数，其中，4为每个散热器上连接的螺纹连接截止阀的个数，6为散热器的数量；6为右端立管上连接截止阀的个数。


DN
 25 螺纹连接截止阀 1个

（3）伸缩器：由图中查得为2个

（4）疏水器 DN
 25 1组×2=2组

（5）散热器 由图中查得共90片

【注释】 90=7+6+7+7+6+7+5+5+5+5+5+5+7+6+7，为图示所有散热片的个数之和。

（6）除锈刷油工程量计算：

管道刷红丹防锈漆第一遍：


S
 =πDL


=（3.14×21.9×0.034+3.14×3.7×0.027+3.14×50.4×0.027）m2


=6.92m2


【注释】 21.9为管道的长度，0.034为DN
 25管道的外径，下同。

刷银粉漆第一遍 S
 =6.92m2


刷银粉漆第二遍 S
 =6.92m2


散热器：按散热器实际散热面积计算：

GZ-4-820型散热器 散热面积：0.302×90m2
 =27.18m2


刷红丹防锈漆一遍，刷银粉漆两遍，S
 =27.18m2


2.清单工程量

（1）钢管 DN
 25焊接钢管 21.9m


DN
 20焊接钢管 3.7m


DN
 20螺纹连接 50.4m

（2）阀门 DN
 20螺纹连接截止阀 30个


DN
 25螺纹连接截止阀 1个

（3）伸缩器 2个

（4）疏水器 DN
 25 2组

（5）散热器 90片

清单工程量计算见表4-14。

表4-14
 清单工程量计算表
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项目编码：031005004 项目名称：光排管散热器制作安装



【
 例15】
 若上题散热器改为光排管散热器B型，其散热长度为2m，排管排数为五排，散热器高度为485mm，排管管径为D57×3.5，具体如图4-21所示，散热器外刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍，试计算该散热器的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-51.jpg]


图4-21 光排管散热器示意图


【
 解】
 1.清单工程量

光排管散热器制作安装：

项目编码：031005004，计量单位：m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-52.jpg]


2.定额工程量

光排管散热器B型D57×3.5：

①制作安装：

定额编号：8-504，计量单位：10m，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-53.jpg]
 ，基价：110.69元；其中人工费42.49元，材料费41.49元，机械费26.71元

②刷红丹防锈漆第一遍：

定额编号：11-51，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-54.jpg]


基价：7.34元；其中人工费6.27元，材料费1.07元

③刷红丹防锈漆第二遍：

定额编号：11-52，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-55.jpg]


基价：7.23元；其中人工费6.27元，材料费0.96元

④刷银粉漆第一遍：

定额编号：11-56，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-56.jpg]


基价：11.31元；其中人工费6.50元，材料费4.81元

⑤刷银粉漆第二遍：

定额编号：11-57，计量单位：10m2

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-57.jpg]


基价：10.64元；其中人工费6.27元，材料费4.37元


4
 .5
 空气幕、
 暖风机


项目编码：031005005 项目名称：空气幕



【
 例16】
 某综合办公楼采暖系统，为满足人体的舒适以及系统的平衡，在其主要开启外门安装RML/W-1×12/4型热空气幕两台，RML/W-1×8/4型热空气幕两台，如图4-22所示，试计算工程量。


【
 解】
 清单工程量如下：

（1）RML/W-1×12/4型热空气幕，项目编码：031005005，计量单位：台，工程量[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-58.jpg]


（2）RML/W-1×8/4型热空气幕，项目编码：031005005，计算单位：台，工程量[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-59.jpg]


定额工程量：

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-60.jpg]


图4-22 热空气幕平面布置图

（1）RML/W-1×12/4型热空气幕，定额编号：8-535，计量单位：台，工程量[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-61.jpg]
 [image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-62.jpg]
 ，基价：103.46元；其中人工费79.18元，材料费24.28元

（2）RML/W-1×8/4型热空气幕，定额编号8-534，计量单位：台，工程量[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-63.jpg]
 [image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-64.jpg]
 ，基价：101.62元；其中人工费79.18元，材料费22.44元


项目编码：031005005 项目名称：空气幕



【
 例17】
 空气幕是一种局部送风装置，求其清单与定额工程量。


【
 解】
 1.清单工程量

空气幕 单位：台 数量：按设计图示数量计算

清单工程量计算见表4-15。

表4-15
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-65.jpg]


2.定额工程量

空气幕 单位：台 数量：按设计图示数量计算


项目编码：031005005 项目名称：空气幕



【
 例18】
 某工业厂房大门安装3台大门热风幕，如图4-23所示为大门热风幕平面图；图4-24所示为大门热风幕Ⅰ-Ⅰ剖视图，图4-25所示为大门热风幕Ⅱ-Ⅱ剖视图，图4-26所示为大门热风幕接管系统图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）热风幕：SGRMD型，3台

（2）闸阀：DN
 70 2个

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-66.jpg]


图4-23 某厂房大门热风幕平面图（1∶100）

1—热风幕 2—供水管 3—回水管

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-67.jpg]


图4-24 Ⅰ-Ⅰ剖面图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-68.jpg]


图4-25 Ⅱ-Ⅱ剖面图

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-69.jpg]


图4-26 大门热风幕接管系统图

闸阀：DN
 25 6个

（3）铜阀 DN
 15 1个

（4）焊接钢管，按图示1∶100比例测算方法：


DN
 70=50m；DN
 25=9.6m；DN
 15=3m

（5）刷防锈漆：S
 =πDL



DN
 70：S
 1
 =3.14×0.0795×50m2
 =12.48m2



DN
 25：S
 2
 =3.14×0.034×9.6m2
 =1.02m2



DN
 15：S
 3
 =3.14×0.021×3m2
 =0.20m2



S
 =S
 1
 +S
 2
 +S
 3
 =（12.48+1.02+0.20）m2
 =13.70m2


（6）刷调和漆：S
 =13.70m2


2.清单工程量

清单工程量计算见表4-16。

表4-16
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-70.jpg]



项目编码：031005005 项目名称：暖风机



【
 例19】
 如图4-27所示为NC型轴流式暖风机示意图，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-71.jpg]


图4-27 NC型轴流式暖风机

1—轴流式风机 2—电动机 3—加热器 4—百叶片 5—支架


【
 解】
 1.清单工程量

NC型轴流式暖风机 单位：台 数量：1

清单工程量计算见表4-17。

表4-17
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-72.jpg]


2.定额工程量

NC型轴流式暖风机 单位：台 数量：1


项目编码：031005005 项目名称：暖风机



【
 例20】
 某大型会议室，采用暖风机进行采暖，如图4-28所示，暖风机为小型（NC）暖风机，其重量在50kg以内，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-73.jpg]


图4-28 暖风机布置图


【
 解】
 1.清单工程量

小型（NC）暖风机 项目编码：031005005，计量单位：台

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-74.jpg]


2.定额工程量

小型（NC）暖风机：定额编号：8-526，计量单位：台，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter04-75.jpg]
 ，基价：51.58元；其中人工费40.31元，材料费11.27元


4
 .6
 供暖器具清单工程量与定额工程量计算规则的联系与区别

1.联系

（1）钢制闭式散热器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，均是按设计图示数量计算。

（2）钢制板式散热器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同钢制闭式散热器。

（3）钢制壁板式散热器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同钢制闭式散热器。

（4）钢制柱式散热器：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同钢制闭式散热器。

（5）暖风机：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同钢制闭式散热器。

2.区别

（1）铸铁散热器：

清单工程量计算规则：按设计图示数量以“片”为计量单位计算。

定额工程量计算规则：长翼型、柱型铸铁散热器组成安装以“10片”为计量单位计算，其汽包垫不得换算；圆翼型铸铁散热器组成安装以“10片”为计量单位计算。

（2）光排管散热器制作安装：

清单工程量计算规则：按设计图示数量以“m”为计量单位计算。

定额工程量计算规则：光排管散热器制作安装以“10m”为计量单位，已包括联管长度，不得另行计算。

（3）空气幕：

清单工程量计算规则：按设计图示数量计算。

定额工程量计算规则：热空气幕安装以“台”为计算单位，其支架制作安装可按相应定额另行计算。



第5章 燃气器具



5
 .1
 总说明

本章的主要内容是燃气器具工程量的计算。燃气器具主要包括燃气开水炉、燃气采暖炉、燃气沸水器、燃气快速热水器、燃气灶具、气嘴等。本章采用清单工程量与定额工程量计算相对照、清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相对照的形式，对燃气器具的工程量进行解释说明。

工程量的计算依据均为国家现行的最新标准规范，清单工程量以《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）为依据，定额工程量以《全国统一安装工程预算定额》第八册给水排水、采暖、燃气工程（GYD—208—2000）、《全国统一安装工程预算工程量计算规则》（GYDGZ
 -201-2000）为依据。通过两种计算方式进行对比，使读者更加清晰地了解清单工程量计算规则与定额工程量的计算规则。


5
 .2
 燃气采暖炉、
 燃气开水炉


项目编码：031007002 项目名称：燃气采暖炉



【
 例1】
 如图5-1所示为一燃气采暖炉，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-1.jpg]


图5-1 燃气采暖炉


【
 解】
 1.定额工程量

燃气采暖炉 单位：台 数量：1

2.清单工程量

燃气采暖炉 单位：台 数量：1

清单工程量计算见表5-1。

表5-1
 清单工程量计算表
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项目编码：031007002 项目名称：燃气采暖炉



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



项目编码：030703022 项目名称：自动排气阀



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



【
 例2】
 如图5-2所示为一燃气炉户式采暖单管系统，试计算该工程中有关采暖系统的工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-3.jpg]


图5-2 燃气炉户式采暖单管系统1∶100


【
 解】
 1.定额工程量

燃气采暖炉 1台

钢管：DN
 25：（1.85+4.3+0.5+6.5+1.35+4.3）m=18.8m

【注释】 上式为图示所有DN
 25管道的长度之和。

散热器：2组×5片/组=10片

阀门：DN
 25 螺纹连接 4个

自动排气阀 2个

2.清单工程量

燃气采暖炉 单位：台 数量：1

钢管 单位：m数量：18.8m

散热器 单位：片 数量：10片

阀门 单位：个 数量：4个

自动排气阀 单位：个 数量：2个

清单工程量计算见表5-2。117

表5-2
 清单工程量计算表
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项目编码：031007002 项目名称：燃气采暖炉



项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031005001 项目名称：铸铁散热器



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031003013 项目名称：水表



【
 例3】
 如图5-3所示为一燃气炉户式采暖系统，该采暖系统为双管制，散热器支管管径均为20mm，该系统装有电表、水表、燃气表各一个，管道长度为图上所量距离。试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-5.jpg]


图5-3 燃气炉户式采暖系统 1∶100


【
 解】
 1.定额工程量

（1）燃气炉：单位：台 数量：1

（2）供回水管道：


DN
 25：（0.8+3.2+4.7+2.2）m=10.9m

【注释】 上式为所有DN
 25管道的长度之和。


DN
 20：（2.1+2.2）m=4.3m

【注释】 上端管道长度为2.1，下端管道长度为2.2m。

（3）阀门

截止阀 DN
 20 3个

闸阀 DN
 25 2个

（4）电表：单位：个 数量：1

（5）水表：1组

（6）燃气表：1块

（7）暖气片：3组×3片/组=9片

2.清单工程量

燃气炉 1台

管道 DN
 25 10.9m


DN
 20 4.3m

阀门 截止阀 DN
 20 3个

闸阀 DN
 25 2个

电表 1个

水表 1组

燃气表 1块

散热器 3组9片

清单工程量计算见表5-3。

表5-3
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-6.jpg]



5
 .3
 燃气灶具、
 气嘴及其他


项目编码：031007006 项目名称：燃气灶具



【
 例4】
 如图5-4所示为液化石油气单瓶供应系统示意图，试计算其工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

燃气灶具 单位：台 数量：1

钢瓶 单位：个 数量：1

阀门 单位：个 数量：1

调压器 单位：个 数量：1

耐油胶管 单位：m 数量：假定3m

2.清单工程量（同定额工程量）

清单工程量计算见表5-4。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-7.jpg]


图5-4 液化石油气单瓶供应系统示意图

1—钢瓶 2—钢瓶角阀 3—调压器 4—燃具 5—燃具开关 6—耐油胶管

表5-4
 清单工程量计算表
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项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031001002 项目名称：钢管



项目编码：031007006 项目名称：燃气灶具



项目编码：031007007 项目名称：气嘴



【
 例5】
 如图5-5所示为某五层住宅楼厨房燃气管道安装平面图，图5-5b为系统图，试计算室内燃气系统工程量。


【
 解】
 1.定额工程量

（1）管道安装工程量（镀锌钢管）

①DN
 50 埋地立管 1.25m 室内立管 （2.2+0.3）m=2.5m

【注释】 埋地立管见图5-5b中最下端的标高；2.2和0.3是一层室内立管两段的标高，见图5-5b下端标注。

②DN
 40 （5.1-2.2）m=2.9m

【注释】 5.1和2.2是二层室内立管两段的标高，见图5-5b下端标注。

③DN
 32 （8.0-5.1）m=2.9m

【注释】 5.1和8.0是三层室内立管两段的标高，见图5-5b下端标注。

④DN
 25 2.9×2m=5.8m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-9.jpg]


图5-5 燃气管道示意图

a)平面图 b）系统图 c）安装详图

【注释】 2.9=13.80-10.90=10.90-8.00，13.80和10.90是五层室内立管两段的标高，18.00和10.90是四层室内立管两段的标高，见图5-5b下端标注。

⑤DN
 15 厨房支管[2.85-0.24-0.05-0.4+2.2-1.5]m=2.86m

【注释】 2.85为总的水平长度，0.24为内墙的厚度，0.05为管道距墙面的距离，0.4为左侧管道距墙面的距离，2.2和1.5为厨房竖直管道两端的标高，灶具安装项目内包括从阀门至灶具的管道，阀门安装高度一般为1.50m，因此室内DN
 15支立管的长度为（2.2-1.5）m=0.7m。


DN
 15支管的总长度为2.86×5m=14.3m

【注释】 5为层数。

（2）户用JZR2-2TX 双眼燃气灶 5台

【注释】 每层厨房1台，共5台。

（3）铸铁旋塞（压点式）XBW-10 DN
 50 1个

【注释】 见图5-5b下端个数。

铸铁旋塞（紧接式）SBW-10 DN
 15 5个

【注释】 每层1个，5层，共计5个。

（4）煤气表（1.5m3
 /h） 5块

【注释】 每层1个，5层，共计5个。

（5）镀锌铁皮套管


DN
 80（DN
 50）1个 DN
 70（DN
 40） 1个

【注释】 见图5-5b下端个数。


DN
 50（DN
 32）1个 DN
 40（DN
 25） 1个

【注释】 见图5-5b下端个数。

2.清单工程量

（1）镀锌钢管 DN
 50 4.05m DN
 40 2.9m


DN
 32 2.9m DN
 25 5.8m DN
 15 14.3m

（2）JZR2-2T 双眼燃气灶 5台

（3）气嘴 2个

清单工程量计算见表5-5。

表5-5
 清单工程量计算表

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-10.jpg]



项目编码：031007007 项目名称：气嘴



【
 例6】
 图5-6为一砖砌蒸锅灶，其燃烧器负荷为42kW，嘴数为18孔，烟道为150×200，煤气进入管为DN
 25的（焊接）镀锌钢管，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-11.jpg]


图5-6 砖砌蒸锅灶示意图


【
 解】
 1.清单工程量

（1）XN15型单嘴内螺纹气嘴：

项目编码：031007007，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-12.jpg]


（2）DN
 25焊接法兰：

项目编码：031003010，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-13.jpg]


（3）DN
 25焊接法兰旋塞阀：

项目编码：031003003，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-14.jpg]


2.定额工程量

（1）XN15型单嘴内螺纹气嘴：

定额编号：8-680，计量单位：10个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-15.jpg]


基价：13.68元；其中人工费13.00元，材料费0.68元

（2）DN
 25焊接法兰：

定额编号：8-189，计量单位：副，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-16.jpg]


基价：18.44元；其中人工费6.50元，材料费5.74元，机械费6.20元

（3）DN
 25焊接法兰旋塞阀：

定额编号：8-256，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-17.jpg]


基价：69.67元；其中人工费8.82元，材料费54.65元，机械费6.20元


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031007005 项目名称：燃气表



项目编码：031007006 项目名称：燃气灶具



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



【
 例7】
 用户均采用流量为1.2m3
 /h的燃气计量表，灶具为双灶眼JZ-2，立管由地下立至地上五层，穿越楼板用镀锌铁皮套管，用户支管穿墙用钢套管如图5-7所示，试计算该立管工程量，及用户内器具选用配件工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-18.jpg]


图5-7 室内燃气管道示意图


【
 解】
 1.立管工程量

（1）镀锌钢管DN
 32：

①清单工程量：

项目编码：031001001，计量单位：m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-19.jpg]


②定额工程量：

定额编号：8-592 计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-20.jpg]


基价：97.54元；其中人工费51.08元，材料费43.67元，机械费2.79元

（2）镀锌钢管DN
 25：

①清单工程量：

项目编码：031001001，计量单位：m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-21.jpg]


②定额工程量：

定额编号：8-591，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-22.jpg]


基价：84.67元；其中人工费50.97元，材料费31.31元，机械费2.39元

（3）镀锌钢管DN
 20：

①清单工程量：

项目编码：031001001，计量单位：m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-23.jpg]


②定额工程量：

定额编号：8-590，计量单位：10m

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-24.jpg]


基价：69.82元；其中人工费42.96元，材料费22.44元，机械费4.42元

2.燃气表工程量

（1）清单工程量：

燃气表1.2m3
 /h，项目编码：031007005，计量单位：块

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-25.jpg]


（2）定额工程量：

燃气计量表1.2m3
 /h，定额编号：8-621，计量单位：块

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-26.jpg]


基价：9.30元；其中人工费9.06元，材料费0.24元

3.灶具工程量

（1）清单工程量：

燃气灶具双眼灶JZ-2，清单编码：031007006，计量单位：台，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-27.jpg]


（2）定额工程量：

双眼灶JZ-2 定额编号：8-648，计量单位：台

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-28.jpg]


基价：8.86元；其中人工费6.50元，材料费2.36元

4.阀门工程量

（1）DN
 15球阀螺纹连接：

①清单工程量：

螺纹阀门DN
 15 项目编码：031003001，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-29.jpg]


②定额工程量：

定额编号：8-241，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-30.jpg]
 ，基价：4.43元；其中人工费：2.32元，材料费2.11元

（2）DN
 15旋塞阀，螺纹连接：

①清单工程量：

螺纹阀门DN
 15 项目编码：031003001，计量单位：个，工程量：1[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-31.jpg]


②定额工程量：

定额编号：8-241，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-32.jpg]
 ，基价：4.43元；其中人工费2.32元，材料费2.11元

5.镀锌铁皮套管制作工程量：

清单没有套管的项目编码，其工程量已包含在了钢管的工程量计算中。

定额工程量：

①DN
 65镀锌铁皮套管：

定额编号：8-173，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-33.jpg]
 ，基价：4.34元；其中人工费2.09元，材料费2.25元

②DN
 50镀锌铁皮套管：

定额编号：8-172，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-34.jpg]
 ，基价：2.89元；其中人工费为1.39元，材料费为1.50元

③DN
 40镀锌铁皮套管：

定额编号：8-171，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-35.jpg]
 ，基价：2.89元；其中人工费1.39元，材料费1.50元

注：镀锌铁皮套管的安装已包含在了管道安装的定额中，制作另套定额进行计算。


项目编码：031001001 项目名称：镀锌钢管



项目编码：031003001 项目名称：螺纹阀门



项目编码：031007005 项目名称：燃气表



项目编码：031007004 项目名称：燃气快速热水器



【
 例8】
 某室内燃气管道连接如图5-8所示，用户采用的是双眼灶具JZ-2，燃气表采用的是3m3
 /h的单表头燃气表，快速热水器为直排式，室内管道为镀锌钢管DN
 15，试计算其工程量。

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-36.jpg]


图5-8 室内燃气管道示意图


【
 解】
 1.清单工程量

1）镀锌钢管DN
 15：

计量单位：m，项目编码：031001001

工程量：{（0.5+1.0+1.2）（水平管长度）+[（1.8-1.7）+（2.1-1.7）+（2.1-1.3）+（1.5-1.3）]（竖直管长度）}/1（计量单位）=（2.7+1.5）/1=4.2

【注释】 0.5为图纸左端水平管的长度，1.0为图纸中间水平管的长度，1.2为图纸右端水平管的长度；1.8-1.7为图纸左端竖直管的长度，2.1-1.7为图纸中间竖直管的长度，1.5-1.3为图纸右端竖直管的长度。

2）螺纹阀门：

旋塞阀DN
 15 2个

球阀DN
 15 1个

旋塞阀 项目编码：030611001，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-37.jpg]


球阀 项目编码：030611001，计量单位：个，工程量[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-38.jpg]


3）单表头燃气表3m3
 /h，项目编码：031007005计量单位：块，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-39.jpg]


4）燃气快速热水器直排式，项目编码：031007004，计量单位：台

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-40.jpg]


5）燃气灶具：双眼灶具JZ-2，项目编码：031007006计量单位：台

[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-41.jpg]


2.定额工程量

1）镀锌钢管DN
 15安装

定额编号8-589，计量单位：10m

工程量：{（0.5+1.0+1.2）（水平管长度）+[1.8-1.7）+（2.1-1.7）+（2.1-1.3）+（1.5-1.3）]（竖直管长度）}/10=0.42

基价：67.94元；其中人工费42.89元，材料费20.63元，机械费4.42元

2）螺纹阀门DN
 15安装定额编号8-241，计量单位：个，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-42.jpg]


基价：4.43元；其中人工费2.32元，材料费2.11元

3）燃气计量表3㎥/h单表头

定额编号8-624，计量单位：块，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-43.jpg]
 ，基价：14.64元；其中人工费14.40元，材料费0.24元

4）快速热水器直排式

定额编号8-645，计量单位：台，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-44.jpg]
 ，基价：70.01元；其中人工费27.40元，材料费42.61元

5）JZ-2双眼灶

定额编号8-648，计量单位：台，工程量：[image: 978-7-111-45217-1-Chapter05-45.jpg]
 ，基价：8.86元；其中人工费6.50元，材料费2.36元


5
 .4
 燃气器具清单工程量与定额工程量计算规则的联系

（1）燃气采暖炉：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，均是按设计图示数量计算。

（2）燃气开水炉：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同燃气采暖炉。

（3）燃气灶具：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则同燃气采暖炉。

（4）气嘴：

清单工程量计算规则与定额工程量计算规则相同，清单按设计图示数量以“个”为计量单位计算。定额按10个为单位。
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